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Bijlage 1 Verklarende begrippenlijst 

 

Bronsterkte Het geluid dat de windturbine op ashoogte produceert ter plaatse van 

de windturbine. 

 

Daglengte De tijd tussen opkomst en ondergang van de zon. 

 

Dosis-effectrelatie De relatie/ verhouding tussen meer of minder blootstelling aan een 

bepaalde belasting en het effect hiervan op de hinder/ gezondheid bij 

een mens. 

 

Flikkerfrequentie Het aantal passages per seconde van een rotorblad. 

Flikkerfrequenties boven 2,5 Hz (2,5 passages per seconde) zijn 

zeer hinderlijk voor mensen maar komen bij grotere windturbines niet 

voor. 

 

Gevoelige bestemming Woningen zijn gevoelige bestemmingen, waarbij wettelijk 

geluidhinder onderzocht moet worden. Onderzoek naar 

slagschaduwhinder is niet wettelijk verplicht maar wordt geadviseerd 

indien gevoelige bestemmingen binnen een afstand van twaalfmaal 

de rotordiameter aanwezig zijn. Kantoren en gebouwen op 

bedrijventerreinen (geen woningen) zijn geen gevoelige objecten. 

 

Gevelvlak De slagschaduw wordt niet getoetst op een enkel punt maar op een 

vlak dat alle ramen van een verblijfsruimte omvat. In dit onderzoek 

wordt een vlak beoordeeld met een geprojecteerde breedte van acht 

meter en een hoogte van vijf meter. Dit vlak wordt het gevelvlak 

genoemd. 

 

Hz, Hertz Frequentie. 1 Hz is één keer per seconde. 5 Hz is vijf keer per 

seconde.  

 

Hinderduur De hinderduur is de verwachte gemiddelde duur per jaar van 

hinderlijke slagschaduw op de gevel. Hierbij is de potentiële 

schaduwduur gecorrigeerd voor de maandelijkse kans op zon, de 

kans op het draaien van de rotor en de richting van het rotorvlak. Als 

een jaar zonniger is dan gemiddeld kan de hinderduur langer zijn dan 

de gemiddelde hinderduur. 

 

Lden Het jaargemiddelde geluidniveau. 

 

LE Emissieterm, jaargemiddelde bronsterkte. 

 

Lday Het jaargemiddelde geluidniveau in de dag. 

 

Leven Het jaargemiddelde geluidniveau in de avond. 
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Lnight Het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht. 

 

V10 De windsnelheid op 10 meter hoogte boven maaiveld. 

 

Vas De windsnelheid op ashoogte boven maaiveld. 

 

Lichtflikkeringen Als de schaduw van een rotorblad over het gevelvlak gaat zal 

verschil in lichtintensiteit optreden. Het aantal lichtflikkeringen per 

periode bepaalt de flikkerfrequentie.  

 

Meteogegevens Statistische gegevens van meetstations in de omgeving van de 

windturbine. De meteogegevens bevatten de distributies van 

windsnelheden en windrichtingen en de maandelijkse kans op 

zonneschijn. 

 

Passageduur De maximale duur op een dag van de schaduw op (een deel van) het 

gevelvlak. Hierbij wordt uitgegaan van continu zonneschijn en de 

meest ongunstige richting van het rotorvlak.  

 

Potentiële schaduwduur De jaarlijkse duur van de schaduw over het gevelvlak indien de zon 

altijd schijnt, de windturbine altijd in werking is en de richting van de 

rotor altijd dwars staat op de lijn van de windturbine naar de woning. 

 

Slagschaduw Bewegende schaduw van de draaiende rotorbladen. Bij slagschaduw 

op een raam wordt het afwisselend licht en donker in de 

verblijfsruimte. Buiten is dit minder hinderlijk omdat het licht dan 

vanuit meerdere richtingen komt. 

 

Stilstandsvoorziening Instellingen voor de windturbine waardoor deze stilgezet kan worden 

indien anders de norm voor slagschaduwhinder overschreden zou 

worden. Een stilstandsvoorziening kan als optie geïnstalleerd 

worden. De voorziening moet automatisch werken. 
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Bijlage 2 Objecten rekenmodel akoestiek 

Rekenraster 

 
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Namespace LokaalID Versie DeltaX DeltaY 

1   5 0    50 50 
 

Toetspunten 

Naam Omschr. X Y Y Hoogte A 

1 Weertjesweg 4 253272 464166.7 464166.7 5 

2 Oude Buurserdijk 2 254242 463856.8 463856.8 5 

3 Broekheurnerweg 33 254608.4 463851.7 463851.7 5 

4 Broekheurnerweg 35 254967.6 464042.1 464042.1 5 

5 Broekheurnerweg 41 255225.6 464292.4 464292.4 5 

6 Berktepaalweg 8 254842.7 464818.1 464818.1 5 

7 Berktepaalweg 7 254827.7 464958.9 464958.9 5 

8 Berktepaalweg 9 254815.3 464987.8 464987.8 5 

9 Riethermweg 10 254630.6 465353.7 465353.7 5 

10 Leppeweg 200 254257 465715.7 465715.7 5 

11 Meddelerweg 201 A 254001.4 465631.8 465631.8 5 

12 Meddelerweg 201 253989.7 465634.1 465634.1 5 

13 Oude Buurserdijk 10 253565.2 465500 465500 5 

14 
Bouwvlak Meddelerweg 253858 463877 463877 5 

15 
Broekheurnerweg 39 255086.97 464184.12 464184.12 5 

 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – dagperiode 

LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

75.07 86.57 93.57 98.17 97.17 97.77 96.67 95.07 82.27 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – avondperiode 

LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

75.72 87.22 94.22 98.82 97.82 98.42 97.32 95.72 82.92 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – nachtperiode 

LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

76.26 87.76 94.76 99.36 98.36 98.96 97.86 96.26 83.46 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – Gemitigeerd 45dB – dagperiode 

Opstelling A         
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Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

A1 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

A2 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

A3 70.77 83.37 91.27 94.67 95.67 94.07 89.27 81.27 69.87 

A4 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

A5 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

          

Opstelling B         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

B1 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

B2 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

B3 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

B4 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

          

Opstelling C         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

C1 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

C2 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

C3 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

C4 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

          

Opstelling D         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

D1 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

D2 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

D3 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

D4 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – Gemitigeerd 45dB – avondperiode 

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

A1 71.1 84.2 92.5 96.2 96.6 95 90.1 82.1 70.6 

A2 73 86 94.2 97.8 98.2 96.5 91.7 83.6 72.1 

A3 69.21 82.01 89.91 93.41 94.31 92.81 88.11 80.11 68.71 

A4 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 
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A5 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

          

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

B1 71.1 84.2 92.5 96.2 96.6 95 90.1 82.1 70.6 

B2 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

B3 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

B4 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

          

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

C1 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

C2 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

C3 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

C4 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

          

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

D1 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

D2 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

D3 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

D4 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – Gemitigeerd 45dB – nachtperiode 

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

A1 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 

A2 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 

A3 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 

A4 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 

A5 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

B1 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 

B2 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 



 
 

Onderzoek akoestiek, slagschaduw en externe veiligheid 

724098 | Windpark Oude Buurserdijk | v2 | 30-10-2025 

Pagina 76 

 

B3 73.38 86.38 94.58 98.18 98.58 96.88 92.08 83.98 72.48 

B4 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

C1 72.29 85.39 93.69 97.29 97.69 96.09 91.19 83.09 71.69 

C2 71.33 83.93 91.83 95.23 96.23 94.63 89.83 81.83 70.43 

C3 71.33 83.93 91.83 95.23 96.23 94.63 89.83 81.83 70.43 

C4 71.37 84.47 92.77 96.47 96.87 95.27 90.37 82.37 70.87 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

D1 71.37 84.47 92.77 96.47 96.87 95.27 90.37 82.37 70.87 

D2 71.37 84.47 92.77 96.47 96.87 95.27 90.37 82.37 70.87 

D3 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

D4 70.27 82.97 90.87 94.37 95.37 93.77 88.97 80.97 69.57 

 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – Gemitigeerd 47dB – dagperiode 

Opstelling A         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

A1 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

A2 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

A3 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

A4 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

A5 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

          

Opstelling B         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

B1 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

B2 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

B3 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

B4 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

          

Opstelling C         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 
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C1 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

C2 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

C3 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

C4 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

          

Opstelling D         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

D1 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

D2 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

D3 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

D4 75.21 86.71 93.71 98.31 97.31 97.91 96.81 95.21 82.41 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – Gemitigeerd 47dB – avondperiode 

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

A1 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

A4 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

A2 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

A3 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

A5 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

          

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

B1 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

B2 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

B3 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

B4 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

          

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

C1 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

C2 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

C3 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

C4 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 
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Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

D1 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

D2 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

D3 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

D4 75.87 87.37 94.37 98.97 97.97 98.57 97.47 95.87 83.07 

 

Geluidbronnen Vestas V172 – Gemitigeerd 47dB – nachtperiode 

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

A1 70.27 82.97 90.87 94.37 95.37 93.77 88.97 80.97 69.57 

A2 72.29 85.39 93.69 97.29 97.69 96.09 91.19 83.09 71.69 

A3 69.33 82.13 90.03 93.53 94.43 92.93 88.23 80.23 68.83 

A4 71.37 84.47 92.77 96.47 96.87 95.27 90.37 82.37 70.87 

A5 73.38 86.38 94.58 98.18 98.58 96.88 92.08 83.98 72.48 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

B1 71.33 83.93 91.83 95.23 96.23 94.63 89.83 81.83 70.43 

B2 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

B3 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

B4 73.38 86.38 94.58 98.18 98.58 96.88 92.08 83.98 72.48 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

C1 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

C2 73.38 86.38 94.58 98.18 98.58 96.88 92.08 83.98 72.48 

C3 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

C4 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

D1 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

D2 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

D3 76.39 87.89 94.89 99.49 98.49 99.09 97.99 96.39 83.59 

D4 73.38 86.38 94.58 98.18 98.58 96.88 92.08 83.98 72.48 
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Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – dagperiode 

LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

 

Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – avondperiode 

 

Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – nachtperiode 

LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

 

 

Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 45dB – dagperiode 

Opstelling A         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

A1 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

A2 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

A3 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

A4 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

A5 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

          

Opstelling B         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

B1 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

B2 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

B3 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

B4 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

          

Opstelling C         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

C1 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

C2 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

C3 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

C4 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

          

Opstelling D         

LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 
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Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

D1 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

D2 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

D3 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

D4 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

 

Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 45dB – avondperiode 

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

A1 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

A2 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

A3 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

A4 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

A5 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

          

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

B1 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

B2 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

B3 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

B4 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

          

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

C1 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

C2 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

C3 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

C4 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

          

          

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

D1 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

D2 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

D3 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

D4 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 
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Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 45dB – nachtperiode 

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

A1 72.74 82.74 88.34 90.24 89.74 93.14 93.94 89.14 77.94 

A2 72.74 82.74 88.34 90.24 89.74 93.14 93.94 89.14 77.94 

A3 71.97 81.97 86.07 88.27 90.07 93.97 92.07 85.47 75.17 

A4 75 85 92.8 95.1 94.6 98 98.8 94 82.8 

A5 72.74 82.74 88.34 90.24 89.74 93.14 93.94 89.14 77.94 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

B1 72.74 82.74 88.34 90.24 89.74 93.14 93.94 89.14 77.94 

B2 75 85 92.8 95.1 94.6 98 98.8 94 82.8 

B3 75 85 92.8 95.1 94.6 98 98.8 94 82.8 

B4 74.69 84.69 92.09 94.29 93.79 97.19 97.99 93.19 81.99 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

C1 75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

C2 74.69 84.69 92.09 94.29 93.79 97.19 97.99 93.19 81.99 

C3 75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

C4 75 85 92.8 95.1 94.6 98 98.8 94 82.8 

          

          

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

D1 75 85 92.8 95.1 94.6 98 98.8 94 82.8 

D2 75 85 92.8 95.1 94.6 98 98.8 94 82.8 

D3 75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

D4 75 85 92.8 95.1 94.6 98 98.8 94 82.8 

 

Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 47dB – dagperiode 

Opstelling A         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

A1 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

A3 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

A4 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

A2 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 
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A5 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

          

Opstelling B         

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

B1 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

B2 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

B3 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

B4 74.44 84.44 92.34 94.74 94.24 97.64 98.44 93.64 82.44 

Opstelling C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 47dB. 

 

Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 47dB – avondperiode 

Opstelling A 

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

A1 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

A3 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

A4 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

A2 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

A5 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

          

Opstelling B        

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

B1 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

B2 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

B3 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

B4 75.11 85.11 93.01 95.41 94.91 98.31 99.11 94.31 83.11 

Opstelling C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 47dB. 

 

Geluidbronnen Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 47dB – nachtperiode 

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

A1 74.69 84.69 92.09 94.29 93.79 97.19 97.99 93.19 81.99 

A3 74.05 84.05 90.85 92.95 92.45 95.85 96.65 91.85 80.65 

A4 75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

A2 75 85 92.8 95.1 94.6 98 98.8 94 82.8 

A5 75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

          

Opstelling B         

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

B1 74.69 84.69 92.09 94.29 93.79 97.19 97.99 93.19 81.99 
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B2 75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

B3 75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

B4 75.62 85.62 93.52 95.92 95.42 98.82 99.62 94.82 83.62 

  

Opstelling C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 47dB. 

Geluidbronnen Vestas V150 –dagperiode 

LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

 

Geluidbronnen Vestas V150 –avondperiode 

LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

 

Geluidbronnen Vestas V150 –nachtperiode 

LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

 

Geluidbronnen Vestas V150 – Gemitigeerd 45dB – dagperiode 

Opstelling A 

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

A1 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

A2 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

A3 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

A4 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

A5 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

 

Opstelling B 

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

B1 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

B2 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

B3 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

B4 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

 

Opstelling C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 45dB. 

 

Geluidbronnen Vestas V150 – Gemitigeerd 45dB – avondperiode 

Opstelling A 

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

A1 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

A2 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 
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A3 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

A4 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

A5 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

 

Opstelling B 

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

B1 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

B2 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

B3 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

B4 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

 

Opstelling C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 45dB. 

Geluidbronnen Vestas V150 – Gemitigeerd 45dB – nachtperiode 

Opstelling A 

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

A1 66.98 79.7 87.9 91.6 92.41 91.3 87.24 80.09 69.93 

A2 70.18 82.74 90.83 94.32 95.4 94.42 90.56 83.79 74.02 

A3 66.98 79.7 87.9 91.6 92.41 91.3 87.24 80.09 69.93 

A4 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

A5 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

 

Opstelling B 

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

B1 66.98 79.7 87.9 91.6 92.41 91.3 87.24 80.09 69.93 

B2 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

B3 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

B4 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

 

Opstelling C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 45dB. 

Geluidbronnen Vestas V150 – Gemitigeerd 47dB – dagperiode 

Opstelling A 

Naam LE (D) 31 LE (D) 63 

LE (D) 

125 

LE (D) 

250 

LE (D) 

500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k 

A1 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

A2 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

A3 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

A4 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 

A5 69.83 80.91 89.01 94.27 96.71 96.27 92.94 86.82 77.76 
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Opstelling B,C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 47dB. 

Geluidbronnen Vestas V150 – Gemitigeerd 47dB – avondperiode 

Opstelling A 

Naam LE (A) 31 LE (A) 63 

LE (A) 

125 

LE (A) 

250 

LE (A) 

500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k 

A1 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

A2 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

A3 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

A4 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

A5 70.47 81.55 89.66 94.92 97.35 96.91 93.58 87.47 78.4 

 

Opstelling B,C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 47dB. 

Geluidbronnen Vestas V150 – Gemitigeerd 48dB – nachtperiode 

Opstelling A 

Naam LE (N) 31 LE (N) 63 

LE (N) 

125 

LE (N) 

250 

LE (N) 

500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k 

A1 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

A2 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

A3 69.77 80.86 89.05 94.32 96.79 96.32 92.99 86.77 77.68 

A4 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

A5 71.03 82.11 90.22 95.47 97.91 97.47 94.14 88.02 78.96 

 

Opstelling B,C en D benodigen geen verdere mitigatie om te voldoen aan 47dB. 
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Bodemfactoren 

Soort Bodemfactor B 

Standaard bodemfactor 0,8 

Wegdelen volgens TOP10NL 0,0 

Waterdelen volgens TOP10NL 0,0 

Overige verharding: extra aangebrachte verharding bij 

erven, zonnepark / zonneveld, kassen 

0,0 

Bebouwing (bedrijventerrein, woonwijk) 0,3 

Gedeeltelijk verharding / gedeeltelijk begroeiing 0,5 

Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) 0,5 (volgens Bijlage III behorende bij hoofdstuk 3 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012) 

Alleen voor het berekenen van wegverkeerslawaai is 

deze bodemfactor voor ZOAB gehanteerd. In het 

berekenen van windturbinelawaai is een bodemfactor 

van 0,0 gehanteerd voor ZOAB.  
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Geluidgegevens Siemens Gamesa 

                      

  Coördinaten RD 253679 464946 

 

        

  Coördinaten WGS 52.1638 6.8295        

  Ashoogte [m]  180        

  Hoogte windprofiel [m] 180        

  Windturbine SiemensGamesa SG-6.6-170      

  Mode  AM 0 6.5MW  Gecorrigeerd voor bedrijfsduur 

        (Lw + Cb)    

  v_as dag avond nacht   Lw_as LE dag 
LE 

avond 
LE 

nacht   

  [m/s] [%] [%] [%]   [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]   

  1 2.10 1.54 1.33        

  2 4.02 3.15 2.51        

  3 6.37 4.00 3.42  92 80.0 78.0 77.3   

  4 8.47 5.65 4.50  92 81.3 79.5 78.5   

  5 9.33 7.58 5.92  94.5 84.2 83.3 82.2   

  6 10.28 9.53 7.15  98.4 88.5 88.2 86.9   

  7 10.72 10.85 9.06  101.8 92.1 92.2 91.4   

  8 10.81 11.18 10.66  104.7 95.0 95.2 95.0   

  9 9.43 10.26 11.04  106.5 96.2 96.6 96.9   

  10 8.20 9.46 11.45  106.5 95.6 96.3 97.1   

  11 6.55 8.46 10.70  106.5 94.7 95.8 96.8   

  12 4.56 6.86 8.25  106.5 93.1 94.9 95.7   

  13 3.34 4.99 6.35  106.5 91.7 93.5 94.5   

  14 2.14 2.87 3.64  106.5 89.8 91.1 92.1   

  15 1.30 1.50 1.85  106.5 87.6 88.3 89.2   

  16 0.89 0.99 1.05  106.5 86.0 86.5 86.7   

  17 0.67 0.53 0.58  106.5 84.8 83.7 84.1   

  18 0.31 0.27 0.24  106.5 81.4 80.8 80.3   

  19 0.21 0.13 0.11  106.5 79.7 77.6 76.9   

  20 0.10 0.08 0.06  106.5 76.5 75.5 74.3   

  21 0.06 0.03 0.04  106.5 74.3 71.3 72.5   

  22 0.06 0.03 0.02  106.5 74.3 71.3 69.5   

  23 0.03 0.03 0.03  106.5 71.3 71.3 71.3   

  24 0.02 0.01 0.00  106.5 69.5 66.5    

  25 0.02 0.01 0.00   106.5 69.5 66.5     

      Totaal 103.61 104.27 104.78   

             

  Gehanteerde spectrale verdeling [dB(A)]       

  31 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz   

  -29.16 -19.16 -11.26 -8.86 -9.36 -5.96 -5.16 -9.96 -21.16   
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Geluidgegevens Vestas V172 

                      

  Coördinaten RD 253679 464946 

 

        

  Coördinaten WGS 52.1638 6.8295        

  Ashoogte [m]  180        

  Hoogte windprofiel [m] 180        

  Windturbine Vestas V172-7.2MW       

  Mode  mode PO7200 STE Gecorrigeerd voor bedrijfsduur 

        (Lw + Cb)    

  v_as dag avond nacht   Lw_as LE dag 
LE 

avond 
LE 

nacht   

  [m/s] [%] [%] [%]   [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]   

  1 2.10 1.54 1.33        

  2 4.02 3.15 2.51        

  3 6.37 4.00 3.42  97.6 85.6 83.6 82.9   

  4 8.47 5.65 4.50  97.6 86.9 85.1 84.1   

  5 9.33 7.58 5.92  97.7 87.4 86.5 85.4   

  6 10.28 9.53 7.15  99.5 89.6 89.3 88.0   

  7 10.72 10.85 9.06  102.2 92.5 92.6 91.8   

  8 10.81 11.18 10.66  105 95.3 95.5 95.3   

  9 9.43 10.26 11.04  107.1 96.8 97.2 97.5   

  10 8.20 9.46 11.45  107.8 96.9 97.6 98.4   

  11 6.55 8.46 10.70  107.8 96.0 97.1 98.1   

  12 4.56 6.86 8.25  107.8 94.4 96.2 97.0   

  13 3.34 4.99 6.35  107.8 93.0 94.8 95.8   

  14 2.14 2.87 3.64  107.8 91.1 92.4 93.4   

  15 1.30 1.50 1.85  107.8 88.9 89.6 90.5   

  16 0.89 0.99 1.05  107.8 87.3 87.8 88.0   

  17 0.67 0.53 0.58  107.8 86.1 85.0 85.4   

  18 0.31 0.27 0.24  107.8 82.7 82.1 81.6   

  19 0.21 0.13 0.11  107.8 81.0 78.9 78.2   

  20 0.10 0.08 0.06  107.8 77.8 76.8 75.6   

  21 0.06 0.03 0.04  107.8 75.6 72.6 73.8   

  22 0.06 0.03 0.02  107.8 75.6 72.6 70.8   

  23 0.03 0.03 0.03  107.8 72.6 72.6 72.6   

  24 0.02 0.01 0.00  107.8 70.8 67.8    

  25 0.02 0.01 0.00   107.8 70.8 67.8     

      Totaal 104.70 105.35 105.88   

             

  Gehanteerde spectrale verdeling [dB(A)]       

  31 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz   

  -29.49 -17.99 -10.99 -6.39 -7.39 -6.79 -7.89 -9.49 -22.29   
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Geluidgegevens Vestas V150 

                      

  Coördinaten RD 254137 465088 

 

        

  Coördinaten WGS 52.1650 6.8362        

  Ashoogte [m]  155        

  Hoogte windprofiel [m] 155        

  Windturbine Vestas V150-4.2MW       

  Mode  mode PO1 STE  Gecorrigeerd voor bedrijfsduur 

        (Lw + Cb)    

  v_as dag avond nacht   Lw_as LE dag 
LE 

avond 
LE 

nacht   

  [m/s] [%] [%] [%]   [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]   

  1 2.20 1.69 1.49        

  2 4.13 2.95 2.28        

  3 6.63 4.12 3.26  91.1 79.3 77.2 76.2   

  4 8.91 5.96 4.50  91.3 80.8 79.1 77.8   

  5 9.87 8.45 6.39  93.2 83.1 82.5 81.3   

  6 11.04 11.06 8.43  96.4 86.8 86.8 85.7   

  7 11.57 11.94 11.10  99.9 90.5 90.7 90.4   

  8 11.52 12.17 12.53  103.3 93.9 94.2 94.3   

  9 9.56 11.24 12.40  104.9 94.7 95.4 95.8   

  10 7.99 9.84 12.61  104.9 93.9 94.8 95.9   

  11 5.63 7.82 9.81  104.9 92.4 93.8 94.8   

  12 3.74 5.20 6.36  104.9 90.6 92.1 92.9   

  13 2.58 3.06 3.93  104.9 89.0 89.8 90.8   

  14 1.64 1.65 2.04  104.9 87.0 87.1 88.0   

  15 1.10 1.09 1.15  104.9 85.3 85.3 85.5   

  16 0.76 0.80 0.77  104.9 83.7 83.9 83.8   

  17 0.49 0.44 0.47  104.9 81.8 81.3 81.6   

  18 0.27 0.23 0.23  104.9 79.2 78.5 78.5   

  19 0.14 0.11 0.11  104.9 76.4 75.3 75.3   

  20 0.08 0.07 0.06  104.9 73.9 73.4 72.7   

  21 0.06 0.04 0.04  104.9 72.7 70.9 70.9   

  22 0.05 0.03 0.02  104.9 71.9 69.7 67.9   

  23 0.02 0.02 0.02  104.9 67.9 67.9 67.9   

  24 0.01 0.02 0.01  104.9 64.9 67.9 64.9   

  25 0.02 0.01 0.00   104.9 67.9 64.9     

      Totaal 101.77 102.41 102.97   

             

  Gehanteerde spectrale verdeling [dB(A)]       

  31 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz   

  -31.95 -20.86 -12.76 -7.50 -5.06 -5.50 -8.83 -14.95 -24.02   
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Bijlage 3 Situering objecten rekenmodel akoestiek 
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Toetspunten 
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Bodemgebieden 
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Bijlage 4 Rekenresultaten akoestiek 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 42,25 42,91 43,43 49,64 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 42,5 43,16 43,68 49,89 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 42,34 43 43,52 49,73 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 41,43 42,09 42,61 48,82 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 40,68 41,34 41,86 48,07 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,2 464183,9 5 37,86 38,52 39,04 45,25 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38,92 39,58 40,1 46,31 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 42,99 43,65 44,17 50,38 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 40,59 41,25 41,77 47,98 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 38,46 39,12 39,64 45,85 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 37,22 37,88 38,4 44,61 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 42,27 42,93 43,45 49,66 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 41,89 42,55 43,07 49,28 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 41,98 42,64 43,16 49,37 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 41,97 42,63 43,15 49,36 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 41,84 42,5 43,02 49,23 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 42,12 42,78 43,3 49,51 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 41,95 42,61 43,13 49,34 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 40,93 41,59 42,11 48,32 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 40,08 40,74 41,26 47,47 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,2 464183,9 5 36,63 37,29 37,81 44,02 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 37,92 38,58 39,1 45,31 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 39,89 40,55 41,07 47,28 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,37 39,03 39,55 45,76 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 37,07 37,73 38,25 44,46 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 36,01 36,67 37,19 43,4 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,64 41,3 41,82 48,03 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 40,26 40,92 41,44 47,65 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 40,34 41 41,52 47,73 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 41,3 41,96 42,48 48,69 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 38,81 39,47 39,99 46,2 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,82 40,48 41 47,21 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,77 40,43 40,95 47,16 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,95 40,61 41,13 47,34 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 39,33 39,99 40,51 46,72 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,2 464183,9 5 37,66 38,32 38,84 45,05 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38,03 38,69 39,21 45,42 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 40,2 40,86 41,38 47,59 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 39,91 40,57 41,09 47,3 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 38,43 39,09 39,61 45,82 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 36,84 37,5 38,02 44,23 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,06 40,72 41,24 47,45 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,44 40,1 40,62 46,83 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,62 40,28 40,8 47,01 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,43 40,09 40,61 46,82 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,19 39,85 40,37 46,58 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,08 40,74 41,26 47,47 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 40,03 40,69 41,21 47,42 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 40,17 40,83 41,35 47,56 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 39,03 39,69 40,21 46,42 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,2 464183,9 5 35,9 36,56 37,08 43,29 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38,37 39,03 39,55 45,76 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 39,08 39,74 40,26 46,47 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,54 38,2 38,72 44,93 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,32 36,98 37,5 43,71 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,34 36 36,52 42,73 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,96 40,62 41,14 47,35 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,75 40,41 40,93 47,14 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,99 40,65 41,17 47,38 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,86 40,52 41,04 47,25 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 40,62 41,29 41,8 48,01 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,91 41,58 42,09 48,3 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 40,74 41,41 41,92 48,13 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,81 40,48 40,99 47,2 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 39,04 39,71 40,22 46,43 

15_A Broekheurserweg 39 255088,2 464184,1 5 36,06 36,73 37,24 43,45 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 37,19 37,86 38,37 44,58 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 41,37 42,04 42,55 48,76 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,91 39,58 40,09 46,3 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,68 37,35 37,86 44,07 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,37 36,04 36,55 42,76 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,67 41,34 41,85 48,06 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 40,28 40,95 41,46 47,67 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 40,36 41,03 41,54 47,75 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 40,38 41,05 41,56 47,77 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 40,23 40,9 41,41 47,62 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,55 41,22 41,73 47,94 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 40,37 41,04 41,55 47,76 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,33 40 40,51 46,72 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 38,46 39,13 39,64 45,85 

15_A Broekheurserweg 39 255088,2 464184,1 5 34,83 35,5 36,01 42,22 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,19 36,86 37,37 43,58 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 38,21 38,88 39,39 45,6 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 36,6 37,27 37,78 43,99 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,27 35,94 36,45 42,66 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,15 34,82 35,33 41,54 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,02 39,69 40,2 46,41 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 38,62 39,29 39,8 46,01 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 38,7 39,37 39,88 46,09 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,71 40,38 40,89 47,1 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 37,08 37,75 38,26 44,47 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 38,16 38,83 39,34 45,55 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 38,12 38,79 39,3 45,51 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,31 38,98 39,49 45,7 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,66 38,33 38,84 45,05 

15_A Broekheurserweg 39 255088,2 464184,1 5 35,93 36,6 37,11 43,32 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,29 36,96 37,47 43,68 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 38,53 39,2 39,71 45,92 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,22 38,89 39,4 45,61 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,72 37,39 37,9 44,11 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,04 35,71 36,22 42,43 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,41 39,08 39,59 45,8 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,76 38,43 38,94 45,15 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,94 38,61 39,12 45,33 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 37,77 38,44 38,95 45,16 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 37,46 38,13 38,64 44,85 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 38,42 39,09 39,6 45,81 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 38,37 39,04 39,55 45,76 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,52 39,19 39,7 45,91 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,35 38,02 38,53 44,74 

15_A Broekheurserweg 39 255088,2 464184,1 5 34,03 34,7 35,21 41,42 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,65 37,32 37,83 44,04 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,34 38,01 38,52 44,73 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 35,72 36,39 36,9 43,11 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 34,46 35,13 35,64 41,85 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 33,43 34,1 34,61 40,82 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,31 38,98 39,49 45,7 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 38,1 38,77 39,28 45,49 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 38,33 39 39,51 45,72 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 38,21 38,88 39,39 45,6 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,31 36,96 37,51 43,72 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 40,37 41,02 41,57 47,78 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,96 38,6 39,16 45,37 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,81 36,45 37,01 43,22 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,53 35,17 35,73 41,94 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,7 40,34 40,9 47,11 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,31 39,95 40,51 46,72 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,4 40,04 40,6 46,81 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,4 40,05 40,6 46,81 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,62 40,27 40,82 47,03 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,92 40,57 41,12 47,33 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,76 40,4 40,96 47,17 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,85 39,49 40,05 46,26 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 38,1 38,74 39,3 45,51 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 35,21 35,85 36,41 42,62 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,31 35,96 36,51 42,72 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,26 37,91 38,46 44,67 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 35,69 36,34 36,89 43,1 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 34,41 35,05 35,61 41,82 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 33,31 33,95 34,51 40,72 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,07 38,71 39,27 45,48 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,67 38,31 38,87 45,08 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,75 38,4 38,95 45,16 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 38,73 39,38 39,93 46,14 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,22 39,86 40,42 46,63 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,55 40,19 40,75 46,96 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,37 40,02 40,58 46,79 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,35 39 39,55 45,76 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,5 38,15 38,7 44,91 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 33,98 34,62 35,18 41,39 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,43 36,07 36,63 42,84 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,58 38,23 38,78 44,99 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,26 37,9 38,46 44,67 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,81 36,45 37,01 43,22 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,16 34,8 35,36 41,57 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 37,47 38,12 38,68 44,89 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 36,85 37,49 38,05 44,26 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,02 37,66 38,22 44,43 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 36,85 37,49 38,05 44,26 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 36,17 36,81 37,37 43,58 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 37,23 37,87 38,43 44,64 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 37,18 37,82 38,38 44,59 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 37,36 38,01 38,56 44,77 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 36,75 37,39 37,95 44,16 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 35,04 35,68 36,24 42,45 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,77 36,42 36,97 43,18 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 36,43 37,08 37,63 43,84 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 34,86 35,5 36,06 42,27 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 33,64 34,29 34,84 41,05 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 32,62 33,27 33,82 40,03 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 37,38 38,02 38,58 44,79 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,17 37,82 38,37 44,58 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,4 38,04 38,6 44,81 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 37,27 37,92 38,47 44,68 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 36,54 37,19 37,74 43,95 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 37,49 38,13 38,69 44,9 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 37,44 38,08 38,64 44,85 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 37,58 38,22 38,78 44,99 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 36,44 37,09 37,65 43,86 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 33,25 33,89 34,45 40,66 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 41,95 40,56 37,53 45,15 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 42,25 41,12 37,79 45,47 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 42,11 41,01 37,65 45,34 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 41,3 41,27 36,88 44,78 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 39,59 39,26 36,15 43,57 

15_A Broekheurnerweg 39 255089,1 464183,2 5 37,12 36,46 33,46 40,9 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38,51 38,66 34,48 42,25 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 41,23 40,29 38,36 45,46 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 39,24 38,43 36,1 43,31 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 37,55 36,87 34,05 41,42 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 36,55 35,92 32,86 40,32 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 41,93 41,15 37,65 45,32 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 41,58 40,76 37,28 44,95 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 41,7 40,88 37,4 45,07 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 41,69 40,44 37,29 44,92 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 41,75 40,42 37,75 45,2 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 42,03 40,94 37,97 45,49 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 41,85 40,8 37,81 45,33 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 40,86 40,92 36,96 44,65 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 40,01 40,56 38,38 45,31 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,8 464183,2 5 36,61 36,98 34,53 41,58 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 37,88 38,37 35,88 42,92 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 39,85 40,36 38,13 45,08 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,34 38,8 36,49 43,48 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 37,04 37,46 35,05 42,08 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,98 36,33 33,91 40,95 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,57 40,79 38,16 45,29 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 40,21 40,15 37,53 44,71 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 40,29 40,21 37,58 44,77 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 41,21 40,14 37,55 44,92 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 38,77 39,43 37,44 44,29 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,77 40,43 38,38 45,25 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,72 40,38 38,33 45,2 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,9 40,56 38,34 45,27 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 39,28 39,94 37,75 44,67 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,9 464183,3 5 37,62 38,28 35,6 42,68 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38 38,66 36,57 43,46 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 40,15 40,81 38,35 45,36 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 39,86 40,52 37,78 44,88 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 38,39 39,05 36,31 43,41 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 36,81 37,47 34,88 41,93 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,01 40,67 38,12 45,16 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,39 40,05 37,7 44,67 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,58 40,24 37,93 44,89 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,39 40,05 37,98 44,86 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,15 39,81 37,57 44,5 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,03 40,69 38,36 45,32 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,98 40,64 38,31 45,27 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 40,12 40,78 38,37 45,36 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 38,99 39,65 38,96 45,45 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,2 464183,6 5 35,89 36,55 34,86 41,62 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38,33 38,99 38,07 44,62 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 39,05 39,71 38,63 45,22 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,51 38,17 36,8 43,47 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,3 36,96 35,35 42,09 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,32 35,98 34,32 41,07 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,91 40,57 38,49 45,37 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,71 40,37 38,26 45,15 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,95 40,61 38,49 45,38 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,81 40,47 38,24 45,17 

 



 
 

Onderzoek akoestiek, slagschaduw en externe veiligheid 

724098 | Windpark Oude Buurserdijk | v2 | 30-10-2025 

Pagina 101 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 40,47 41,14 36,61 44,42 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,81 41,48 37,07 44,83 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 40,67 41,34 36,94 44,7 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,83 40,5 36,37 44,01 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 39,05 39,72 36,69 43,89 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,4 464183,8 5 36,06 36,73 32,63 40,26 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 37,2 37,87 35,74 42,64 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 41,38 42,05 37,73 45,45 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,91 39,58 35,34 43,03 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,69 37,36 33,24 40,87 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,37 36,04 31,99 39,6 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,67 41,34 36,96 44,71 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 40,26 40,93 36,56 44,3 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 40,36 41,03 36,66 44,4 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 40,28 40,95 36,55 44,31 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 40,23 40,9 37,42 44,79 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,55 41,22 38,1 45,34 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 40,37 41,04 37,98 45,2 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,33 40 38,33 45,09 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 38,46 39,13 38,65 45,09 

15_A Broekheurnerweg 39 255090,7 464185 5 34,84 35,51 34,77 41,27 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,19 36,86 36,17 42,66 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 38,21 38,88 38,35 44,8 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 36,6 37,27 36,67 43,13 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,27 35,94 35,28 41,76 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,15 34,82 34,04 40,55 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,02 39,69 38,75 45,3 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 38,62 39,29 37,93 44,6 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 38,7 39,37 37,96 44,64 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,71 40,38 37,44 44,61 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 37,08 37,75 37,97 44,25 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 38,16 38,83 39,04 45,32 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 38,12 38,79 38,99 45,27 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,31 38,98 39,01 45,33 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,66 38,33 38,39 44,7 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,3 464183,7 5 35,93 36,6 36,1 42,54 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,29 36,96 37,08 43,38 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 38,53 39,2 38,97 45,35 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,22 38,89 38,37 44,81 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,72 37,39 36,85 43,3 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,04 35,71 35,25 41,68 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,41 39,08 38,78 45,17 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,76 38,43 38,3 44,65 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,94 38,61 38,52 44,86 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 37,77 38,44 38,63 44,91 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 37,46 38,13 37,92 44,29 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 38,42 39,09 38,89 45,26 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 38,37 39,04 38,84 45,21 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,52 39,19 39 45,37 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,35 38,02 38,2 44,48 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,4 464184,4 5 34,03 34,7 34,6 40,95 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,65 37,32 37,45 43,74 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,34 38,01 38,07 44,38 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 35,72 36,39 36,36 42,69 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 34,46 35,13 35,05 41,39 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 33,43 34,1 34 40,35 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,31 38,98 38,81 45,17 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 38,1 38,77 38,59 44,95 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 38,33 39 38,82 45,18 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 38,21 38,88 38,67 45,04 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,32 36,96 36,52 42,95 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 40,38 41,02 38,25 45,37 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,96 38,6 36,15 43,16 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,81 36,46 34,39 41,27 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,53 35,17 33,31 40,13 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,7 40,35 38,57 45,36 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,29 39,93 38,08 44,89 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,39 40,03 38,19 45 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,31 39,95 37,42 44,45 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,47 40,12 37,36 44,47 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,83 40,47 38,2 45,15 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,69 40,33 38,11 45,04 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,86 39,51 38,99 45,44 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 38,1 38,75 37,16 43,89 

15_A Broekheurnerweg 39 255087 464184,1 5 35,21 35,85 33,91 40,75 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,31 35,96 36,26 42,52 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,26 37,91 38,26 44,51 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 35,69 36,34 36,62 42,88 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 34,41 35,05 35,26 41,54 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 33,31 33,95 34,04 40,35 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,07 38,71 38,62 44,97 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,67 38,31 37,82 44,26 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,75 38,4 37,86 44,31 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 38,73 39,38 37,25 44,15 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,22 39,86 37,26 44,32 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,55 40,19 38,04 44,95 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,37 40,02 37,93 44,82 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,35 39 38,67 45,07 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,5 38,15 38,55 44,79 

15_A Broekheurnerweg 39 255090,7 464185 5 33,99 34,63 34,76 41,06 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,43 36,07 36,63 42,84 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,58 38,23 38,78 44,99 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,26 37,9 38,46 44,67 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,81 36,45 37,01 43,22 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,16 34,8 35,36 41,57 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 37,47 38,12 38,68 44,89 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 36,85 37,49 38,05 44,26 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,02 37,66 38,22 44,43 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 36,85 37,49 38,05 44,26 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 36,17 36,81 37,37 43,58 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 37,23 37,87 38,43 44,64 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 37,18 37,82 38,38 44,59 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 37,36 38,01 38,56 44,77 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 36,75 37,39 37,95 44,16 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 35,04 35,68 36,24 42,45 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Gemitigeerd 45dB – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,77 36,42 36,97 43,18 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 36,43 37,08 37,63 43,84 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 34,86 35,5 36,06 42,27 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 33,64 34,29 34,84 41,05 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 32,62 33,27 33,82 40,03 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 37,38 38,02 38,58 44,79 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,17 37,82 38,37 44,58 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,4 38,04 38,6 44,81 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 37,27 37,92 38,47 44,68 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 36,54 37,19 37,74 43,95 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 37,49 38,13 38,69 44,9 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 37,44 38,08 38,64 44,85 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 37,58 38,22 38,78 44,99 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 36,44 37,09 37,65 43,86 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 33,25 33,89 34,45 40,66 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 42,03 42,69 39,37 46,68 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 42,32 42,98 39,93 47,14 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 42,18 42,84 39,83 47,03 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 41,38 42,04 40,14 46,97 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 40,63 41,29 37,98 45,29 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,5 5 37,83 38,49 35,69 42,81 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38,89 39,55 37,06 44,08 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 42,89 43,55 39,58 47,15 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 40,54 41,2 37,71 45,09 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 38,43 39,09 36,11 43,3 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 37,2 37,86 35,13 42,23 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 42,18 42,84 40,41 47,41 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 41,79 42,45 39,96 46,98 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 41,9 42,56 40,07 47,09 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 41,8 42,46 39,38 46,6 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 41,75 42,41 40,06 47,03 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 42,03 42,69 40,51 47,42 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 41,85 42,51 40,37 47,27 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 40,86 41,52 40,3 46,93 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 40,01 40,67 40,95 47,21 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,4 5 36,6 37,26 37,3 43,62 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 37,88 38,54 38,55 44,87 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 39,85 40,51 40,75 47,02 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,34 39 39,18 45,46 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 37,04 37,7 37,82 44,12 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,98 36,64 36,66 42,98 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,57 41,23 41,1 47,45 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 40,21 40,87 40,36 46,8 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 40,29 40,95 40,4 46,85 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 41,21 41,87 39,98 46,8 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 38,77 39,43 39,83 46,07 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,77 40,43 40,87 47,1 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,72 40,38 40,82 47,05 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,9 40,56 41,02 47,25 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 39,28 39,94 40,16 46,44 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,3 5 37,62 38,28 37,99 44,38 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38 38,66 39,03 45,27 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 40,15 40,81 40,74 47,08 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 39,86 40,52 40,2 46,6 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 38,39 39,05 38,71 45,11 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 36,81 37,47 37,26 43,63 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,01 40,67 40,53 46,89 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,39 40,05 40,09 46,41 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,58 40,24 40,31 46,62 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,39 40,05 40,38 46,63 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V172 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,15 39,81 40,12 46,38 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,03 40,69 40,9 47,18 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,98 40,64 40,84 47,12 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 40,12 40,78 40,66 47,01 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 38,99 39,65 40,01 46,26 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,7 464183,2 5 35,89 36,55 36,95 43,19 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 38,33 38,99 39,21 45,49 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 39,05 39,71 40,11 46,35 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,51 38,17 38,58 44,82 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,3 36,96 37,36 43,6 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,32 35,98 36,38 42,62 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,91 40,57 40,99 47,22 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,71 40,37 40,78 47,02 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,95 40,61 41,01 47,25 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,81 40,47 40,84 47,08 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 40,47 41,14 40,41 46,91 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,81 41,48 40,92 47,37 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 40,67 41,34 40,79 47,24 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,83 40,5 40,54 46,85 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 39,05 39,72 38,93 45,44 

15_A Broekheurnerweg 39 255087 464184,1 5 36,06 36,73 35,94 42,45 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 37,2 37,87 37,8 44,14 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 41,38 42,05 40,58 47,28 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,91 39,58 38,35 44,98 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,69 37,36 36,45 42,99 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,37 36,04 35,3 41,8 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 40,67 41,34 40,86 47,3 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 40,26 40,93 40,44 46,88 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 40,36 41,03 40,54 46,98 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 40,28 40,95 40,29 46,77 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 40,23 40,9 40,26 46,73 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 40,55 41,22 40,72 47,16 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 40,37 41,04 40,56 47 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 39,33 40 40,14 46,43 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 38,46 39,13 39,58 45,81 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,6 464184 5 34,83 35,5 35,83 42,08 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,19 36,86 37,26 43,5 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 38,21 38,88 39,31 45,54 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 36,6 37,27 37,66 43,9 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,27 35,94 36,31 42,55 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,15 34,82 35,14 41,39 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,02 39,69 39,94 46,21 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 38,62 39,29 39,36 45,67 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 38,7 39,37 39,43 45,74 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,71 40,38 39,89 46,33 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 37,08 37,75 38,26 44,47 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 38,16 38,83 39,34 45,55 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 38,12 38,79 39,3 45,51 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,31 38,98 39,49 45,7 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,66 38,33 38,84 45,05 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,4 464183,4 5 35,93 36,6 37,11 43,32 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,29 36,96 37,47 43,68 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 38,53 39,2 39,71 45,92 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 38,22 38,89 39,4 45,61 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 36,72 37,39 37,9 44,11 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 35,04 35,71 36,22 42,43 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,41 39,08 39,59 45,8 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,76 38,43 38,94 45,15 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,94 38,61 39,12 45,33 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 37,77 38,44 38,95 45,16 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Siemens Gamesa SG170 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 37,46 38,13 37,92 44,29 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 38,42 39,09 38,89 45,26 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 38,37 39,04 38,84 45,21 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,52 39,19 39 45,37 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,35 38,02 38,2 44,48 

15_A Broekheurnerweg 39 255088,7 464183,6 5 34,04 34,71 34,61 40,96 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,65 37,32 37,45 43,74 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,34 38,01 38,07 44,38 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 35,72 36,39 36,36 42,69 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 34,46 35,13 35,05 41,39 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 33,43 34,1 34 40,35 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,31 38,98 38,81 45,17 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 38,1 38,77 38,59 44,95 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 38,33 39 38,82 45,18 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 38,21 38,88 38,67 45,04 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling A 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 36,32 36,96 37,32 43,57 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 40,38 41,02 40,82 47,19 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,96 38,6 38,53 44,87 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,81 36,46 36,57 42,87 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,53 35,17 35,39 41,67 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 39,7 40,35 40,77 47,01 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 39,29 39,93 40,38 46,61 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 39,39 40,03 40,49 46,72 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 39,31 39,95 40,45 46,67 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,47 40,12 40,63 46,85 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,83 40,47 41 47,21 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,69 40,33 40,85 47,07 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,86 39,51 40,02 46,24 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 38,1 38,75 38,8 45,11 

15_A Broekheurnerweg 39 255087 464184,1 5 35,21 35,85 36,04 42,32 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling B 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,31 35,96 36,51 42,72 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,26 37,91 38,46 44,67 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 35,69 36,34 36,89 43,1 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 34,41 35,05 35,61 41,82 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 33,31 33,95 34,51 40,72 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 38,07 38,71 39,27 45,48 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,67 38,31 38,87 45,08 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,75 38,4 38,95 45,16 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 38,73 39,38 39,93 46,14 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 39,22 39,86 40,42 46,63 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 39,55 40,19 40,75 46,96 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 39,37 40,02 40,58 46,79 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 38,35 39 39,55 45,76 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 37,5 38,15 38,7 44,91 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 33,98 34,62 35,18 41,39 
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Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling C 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,43 36,07 36,63 42,84 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 37,58 38,23 38,78 44,99 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 37,26 37,9 38,46 44,67 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 35,81 36,45 37,01 43,22 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 34,16 34,8 35,36 41,57 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 37,47 38,12 38,68 44,89 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 36,85 37,49 38,05 44,26 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,02 37,66 38,22 44,43 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 36,85 37,49 38,05 44,26 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 36,17 36,81 37,37 43,58 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 37,23 37,87 38,43 44,64 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 37,18 37,82 38,38 44,59 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 37,36 38,01 38,56 44,77 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 36,75 37,39 37,95 44,16 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 35,04 35,68 36,24 42,45 

 

Windturbinegeluid [dB(A)] – Vestas V150 – Gemitigeerd 47dB – Opstelling D 

Naam Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A Weertjesweg 4 253272 464166,7 5 35,77 36,42 36,97 43,18 

2_A Oude Buurserdijk 2 254242 463856,8 5 36,43 37,08 37,63 43,84 

3_A Broekheurnerweg 33 254608,4 463851,7 5 34,86 35,5 36,06 42,27 

4_A Broekheurnerweg 35 254967,6 464042,2 5 33,64 34,29 34,84 41,05 

5_A Broekheurnerweg 41 255225,6 464292,4 5 32,62 33,27 33,82 40,03 

6_A Berktepaalweg 8 254842,7 464818,1 5 37,38 38,02 38,58 44,79 

7_A Berktepaalweg 7 254827,7 464958,9 5 37,17 37,82 38,37 44,58 

8_A Berktepaalweg 9 254815,3 464987,8 5 37,4 38,04 38,6 44,81 

9_A Riethermweg 10 254630,6 465353,7 5 37,27 37,92 38,47 44,68 

10_A Leppeweg 200 254257 465715,7 5 36,54 37,19 37,74 43,95 

11_A Meddelerweg 201 A 254001,4 465631,8 5 37,49 38,13 38,69 44,9 

12_A Meddelerweg 201 253989,7 465634,1 5 37,44 38,08 38,64 44,85 

13_A Oude Buurserdijk 10 253565,2 465500 5 37,58 38,22 38,78 44,99 

14_A 

Bouwvlak 

Meddelerweg 253858 463877 5 36,44 37,09 37,65 43,86 

15_A Broekheurnerweg 39 255089 464183,1 5 33,25 33,89 34,45 40,66 
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Cumulatief geluid – V172 – geen mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 46,3 55,4 55,4 45,3 53,9 53,9 45,4 54,0 54,1 45,8 54,5 54,6 

2 44 50,4 62,2 62,3 47,3 56,9 57,1 47,6 57,4 57,6 46,5 55,6 55,9 

3 43 48,0 58,0 58,1 45,8 54,5 54,8 47,3 56,9 57,1 44,9 53,3 53,7 

4 43 45,9 54,7 54,9 44,5 52,7 53,1 45,8 54,6 54,9 43,7 51,6 52,2 

5 39 44,6 52,9 53,0 43,4 51,2 51,5 44,2 52,3 52,5 42,7 50,4 50,7 

6 52 49,7 60,9 61,4 48,0 58,1 59,0 47,5 57,1 58,3 47,4 57,0 58,2 

7 49 49,3 60,2 60,5 47,7 57,5 58,0 46,8 56,2 56,9 47,1 56,6 57,3 

8 45 49,4 60,4 60,5 47,7 57,6 57,8 47,0 56,4 56,7 47,4 57,0 57,3 

9 38 49,4 60,4 60,4 48,7 59,2 59,2 46,8 56,1 56,2 47,3 56,8 56,9 

10 35 49,6 60,9 60,9 49,2 60,2 60,2 46,2 55,2 55,2 46,6 55,8 55,8 

11 36 49,9 61,3 61,3 49,5 60,6 60,7 47,2 56,8 56,8 47,5 57,2 57,2 

12 42 49,7 61,0 61,1 49,3 60,3 60,4 47,2 56,7 56,8 47,4 57,1 57,2 

13 33 48,8 59,4 59,4 48,3 58,6 58,6 47,3 57,0 57,0 47,6 57,3 57,3 

14 36 48,1 58,2 58,2 47,5 57,2 57,2 46,7 56,0 56,0 46,4 55,5 55,6 

15 38 45,25 53,8 53,9 44,02 52,0 52,2 45,05 53,5 53,6 43,29 51,1 51,3 

 

Cumulatief geluid – V172 – 47dB mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 
44,1 52,1 52,2 44,9 53,2 53,3 45,3 53,8 53,9 45,5 54,1 54,2 

2 44 
47,2 56,7 56,9 47,0 56,5 56,7 47,1 56,6 56,8 46,4 55,4 55,7 

3 43 
45,1 53,5 53,9 45,5 54,1 54,4 46,6 55,8 56,0 44,8 53,2 53,6 

4 43 
43,3 51,1 51,7 44,1 52,2 52,7 45,1 53,6 53,9 43,6 51,5 52,1 

5 39 
42,2 49,8 50,1 43,0 50,7 51,0 43,6 51,5 51,8 42,6 50,2 50,5 

6 52 47,4 57,1 58,3 47,5 57,1 58,3 46,9 56,3 57,6 47,2 56,8 58,0 

7 49 
47,0 56,4 57,1 46,8 56,1 56,9 46,4 55,5 56,4 47,0 56,5 57,2 

8 45 
47,1 56,6 56,9 46,9 56,2 56,5 46,6 55,8 56,2 47,3 56,8 57,1 

9 38 
46,6 55,8 55,9 46,8 56,1 56,2 46,6 55,8 55,9 47,1 56,6 56,6 

10 35 
46,7 55,9 56,0 47,0 56,5 56,5 46,1 55,0 55,0 46,4 55,5 55,5 

11 36 
47,1 56,6 56,7 47,4 57,1 57,1 47,1 56,6 56,6 47,2 56,7 56,7 

12 42 
47,0 56,5 56,6 47,3 56,9 57,0 47,1 56,5 56,7 47,1 56,6 56,8 

13 33 
47,0 56,4 56,4 46,9 56,3 56,3 47,3 56,8 56,8 47,0 56,4 56,5 

14 36 
45,3 53,8 53,9 47,2 56,8 56,8 46,4 55,6 55,6 46,3 55,3 55,3 

15 38 
42,81 50,5 50,7 43,62 51,5 51,7 44,38 52,5 52,7 43,19 51,0 51,2 
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Cumulatief geluid – V172 – 45dB mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 
42,2 49,8 49,9 42,7 50,4 50,5 43,0 50,7 50,8 44,5 52,7 52,8 

2 44 
45,4 54,0 54,4 44,6 52,9 53,4 45,0 53,4 53,8 45,2 53,7 54,1 

3 43 
43,3 51,0 51,7 42,8 50,4 51,2 44,7 52,9 53,3 43,4 51,3 51,9 

4 43 
41,4 48,7 49,8 41,3 48,6 49,7 43,2 51,0 51,6 42,1 49,5 50,4 

5 39 
40,3 47,5 48,1 40,2 47,4 48,0 41,7 49,2 49,6 41,0 48,3 48,8 

6 52 45,3 53,9 56,0 44,4 52,5 55,3 45,0 53,4 55,8 45,3 53,9 56,1 

7 49 
45,0 53,3 54,7 44,0 52,0 53,7 44,5 52,7 54,2 45,1 53,6 54,9 

8 45 
45,1 53,5 54,1 44,0 52,1 52,8 44,7 53,0 53,7 45,3 53,9 54,4 

9 38 
44,9 53,3 53,4 44,6 52,8 53,0 44,7 53,0 53,2 45,1 53,6 53,7 

10 35 
45,1 53,6 53,7 45,0 53,5 53,5 44,2 52,3 52,4 44,4 52,6 52,7 

11 36 
45,5 54,1 54,2 45,4 53,9 54,0 45,1 53,6 53,7 45,2 53,7 53,8 

12 42 
45,3 53,9 54,2 45,2 53,7 54,0 45,1 53,5 53,8 45,2 53,6 53,9 

13 33 
44,8 53,1 53,1 44,5 52,7 52,8 45,1 53,6 53,6 45,2 53,6 53,7 

14 36 
43,5 51,4 51,5 45,1 53,5 53,6 44,1 52,2 52,3 45,4 54,0 54,1 

15 38 
40,9 48,2 48,6 41,58 49,0 49,3 42,68 50,3 50,5 41,62 49,0 49,4 

 

Cumulatief geluid – SG170 – geen mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 
44,6 52,8 52,9 43,6 51,5 51,6 43,7 51,6 51,7 44,0 52,1 52,2 

2 44 
48,8 59,3 59,5 45,6 54,3 54,7 45,9 54,8 55,1 44,7 53,0 53,5 

3 43 
46,3 55,3 55,6 44,0 52,0 52,5 45,6 54,3 54,6 43,1 50,9 51,5 

4 43 
44,1 52,1 52,6 42,7 50,3 51,0 44,1 52,2 52,7 41,9 49,3 50,2 

5 39 
42,8 50,4 50,7 41,5 48,9 49,4 42,4 50,0 50,3 40,8 48,1 48,6 

6 52 48,1 58,1 59,1 46,4 55,5 57,1 45,8 54,6 56,5 45,7 54,4 56,4 

7 49 
47,7 57,5 58,1 46,0 54,9 55,9 45,2 53,6 54,9 45,5 54,1 55,3 

8 45 
47,8 57,6 57,9 46,1 55,0 55,4 45,3 53,9 54,4 45,7 54,5 54,9 

9 38 
47,8 57,7 57,7 47,1 56,6 56,6 45,2 53,6 53,8 45,6 54,3 54,4 

10 35 
48,0 58,1 58,1 47,6 57,4 57,4 44,5 52,7 52,7 44,9 53,2 53,3 

11 36 
48,3 58,6 58,6 47,9 57,9 58,0 45,6 54,2 54,3 45,8 54,6 54,6 

12 42 
48,1 58,3 58,4 47,8 57,7 57,8 45,5 54,2 54,4 45,8 54,5 54,8 

13 33 
47,2 56,7 56,8 46,7 56,0 56,0 45,7 54,4 54,5 45,9 54,7 54,8 

14 36 
46,4 55,5 55,6 45,9 54,7 54,7 45,1 53,5 53,6 44,7 53,0 53,1 

15 38 
43,45 51,3 51,5 42,22 49,7 50,0 43,32 51,1 51,3 41,42 48,8 49,1 
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Cumulatief geluid – SG170 – 47dB mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 
44,1 52,2 52,3 43,5 51,4 51,4 43,7 51,6 51,7 44,0 52,1 52,2 

2 44 
47,3 56,9 57,1 45,5 54,2 54,6 45,9 54,8 55,1 44,7 53,0 53,5 

3 43 
45,0 53,4 53,8 43,9 51,9 52,4 45,6 54,3 54,6 43,1 50,9 51,5 

4 43 
43,0 50,7 51,4 42,6 50,1 50,9 44,1 52,2 52,7 41,9 49,3 50,2 

5 39 
41,8 49,2 49,6 41,4 48,8 49,2 42,4 50,0 50,3 40,8 48,1 48,6 

6 52 47,3 56,9 58,1 46,2 55,2 56,9 45,8 54,6 56,5 45,7 54,4 56,4 

7 49 
46,9 56,2 57,0 45,7 54,4 55,5 45,2 53,6 54,9 45,5 54,1 55,3 

8 45 
47,0 56,4 56,7 45,7 54,5 55,0 45,3 53,9 54,4 45,7 54,5 54,9 

9 38 
46,8 56,1 56,1 46,3 55,4 55,5 45,2 53,6 53,8 45,6 54,3 54,4 

10 35 
46,9 56,3 56,3 46,7 56,0 56,0 44,5 52,7 52,7 44,9 53,2 53,3 

11 36 
47,4 57,0 57,0 47,2 56,7 56,7 45,6 54,2 54,3 45,8 54,6 54,6 

12 42 
47,2 56,8 56,9 47,0 56,4 56,6 45,5 54,2 54,4 45,8 54,5 54,8 

13 33 
46,9 56,2 56,2 46,4 55,5 55,6 45,7 54,4 54,5 45,9 54,7 54,8 

14 36 
45,4 54,0 54,1 45,8 54,6 54,6 45,1 53,5 53,6 44,5 52,7 52,8 

15 38 
42,45 50,0 50,3 42,08 49,6 49,9 43,32 51,1 51,3 40,96 48,3 48,7 

 

Cumulatief geluid – SG170 – 45dB mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 
42,6 50,3 50,4 42,7 50,3 50,4 43,4 51,2 51,3 43,7 51,7 51,8 

2 44 
45,5 54,1 54,5 44,8 53,1 53,6 45,4 53,9 54,3 44,4 52,5 53,1 

3 43 
43,0 50,7 51,4 43,1 50,9 51,5 44,8 53,1 53,5 42,7 50,3 51,1 

4 43 
40,9 48,2 49,3 41,8 49,2 50,1 43,3 51,1 51,7 41,4 48,8 49,8 

5 39 
39,6 46,8 47,5 40,6 47,8 48,4 41,7 49,1 49,5 40,4 47,6 48,2 

6 52 44,7 53,0 55,5 45,3 53,8 56,0 45,2 53,7 55,9 45,2 53,7 55,9 

7 49 
44,3 52,4 54,1 44,6 52,8 54,3 44,7 52,9 54,4 45,0 53,3 54,7 

8 45 
44,4 52,6 53,3 44,6 52,9 53,6 44,9 53,2 53,8 45,2 53,7 54,2 

9 38 
44,3 52,4 52,6 44,6 52,9 53,0 44,9 53,3 53,4 45,0 53,5 53,6 

10 35 
44,4 52,6 52,7 44,8 53,1 53,2 44,3 52,4 52,4 44,3 52,4 52,5 

11 36 
44,8 53,2 53,3 45,3 53,9 54,0 45,3 53,9 53,9 45,3 53,8 53,9 

12 42 
44,7 53,0 53,3 45,2 53,7 54,0 45,3 53,8 54,1 45,2 53,7 54,0 

13 33 
44,0 52,0 52,1 45,1 53,5 53,6 45,3 53,9 53,9 45,4 53,9 54,0 

14 36 
43,9 51,9 52,0 45,1 53,5 53,6 44,7 53,0 53,1 44,5 52,7 52,8 

15 38 
40,26 47,5 48,0 41,27 48,6 49,0 42,54 50,1 50,4 40,95 48,3 48,7 
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Cumulatief geluid – V150 – geen mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 
43,72 51,6 51,7 42,72 50,4 50,5 42,84 50,5 50,6 43,18 50,9 51,0 

2 44 
47,78 57,7 57,9 44,67 52,9 53,5 44,99 53,4 53,9 43,84 51,8 52,5 

3 43 
45,37 53,9 54,3 43,1 50,8 51,5 44,67 52,9 53,4 42,27 49,8 50,6 

4 43 
43,22 51,0 51,6 41,82 49,3 50,2 43,22 51,0 51,6 41,05 48,4 49,5 

5 39 
41,94 49,4 49,8 40,72 48,0 48,5 41,57 49,0 49,4 40,03 47,3 47,9 

6 52 47,11 56,6 57,9 45,48 54,1 56,2 44,89 53,3 55,7 44,79 53,1 55,6 

7 49 
46,72 56,0 56,8 45,08 53,5 54,8 44,26 52,4 54,0 44,58 52,8 54,3 

8 45 
46,81 56,1 56,4 45,16 53,6 54,2 44,43 52,6 53,3 44,81 53,1 53,8 

9 38 
46,81 56,1 56,2 46,14 55,1 55,2 44,26 52,4 52,5 44,68 53,0 53,1 

10 35 
47,03 56,5 56,5 46,63 55,8 55,9 43,58 51,5 51,6 43,95 52,0 52,0 

11 36 
47,33 57,0 57,0 46,96 56,4 56,4 44,64 52,9 53,0 44,9 53,3 53,4 

12 42 
47,17 56,7 56,8 46,79 56,1 56,3 44,59 52,8 53,2 44,85 53,2 53,5 

13 33 
46,26 55,3 55,3 45,76 54,5 54,6 44,77 53,1 53,1 44,99 53,4 53,4 

14 36 
45,51 54,2 54,2 44,91 53,3 53,4 44,16 52,2 52,3 43,86 51,8 51,9 

15 38 
42,62 50,2 50,5 41,39 48,8 49,1 42,45 50,0 50,3 40,66 47,9 48,4 

 

Cumulatief geluid – V150 – 47dB mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 
43,57 51,4 51,5 42,72 50,4 50,5 42,84 50,5 50,6 43,18 50,9 51,0 

2 44 
47,19 56,7 56,9 44,67 52,9 53,5 44,99 53,4 53,9 43,84 51,8 52,5 

3 43 
44,87 53,2 53,6 43,1 50,8 51,5 44,67 52,9 53,4 42,27 49,8 50,6 

4 43 
42,87 50,5 51,2 41,82 49,3 50,2 43,22 51,0 51,6 41,05 48,4 49,5 

5 39 
41,67 49,1 49,5 40,72 48,0 48,5 41,57 49,0 49,4 40,03 47,3 47,9 

6 52 47,01 56,4 57,8 45,48 54,1 56,2 44,89 53,3 55,7 44,79 53,1 55,6 

7 49 
46,61 55,8 56,6 45,08 53,5 54,8 44,26 52,4 54,0 44,58 52,8 54,3 

8 45 
46,72 56,0 56,3 45,16 53,6 54,2 44,43 52,6 53,3 44,81 53,1 53,8 

9 38 
46,67 55,9 56,0 46,14 55,1 55,2 44,26 52,4 52,5 44,68 53,0 53,1 

10 35 
46,85 56,2 56,2 46,63 55,8 55,9 43,58 51,5 51,6 43,95 52,0 52,0 

11 36 
47,21 56,8 56,8 46,96 56,4 56,4 44,64 52,9 53,0 44,9 53,3 53,4 

12 42 
47,07 56,5 56,7 46,79 56,1 56,3 44,59 52,8 53,2 44,85 53,2 53,5 

13 33 
46,24 55,2 55,3 45,76 54,5 54,6 44,77 53,1 53,1 44,99 53,4 53,4 

14 36 
45,11 53,6 53,6 44,91 53,3 53,4 44,16 52,2 52,3 43,86 51,8 51,9 

15 38 
42,32 49,9 50,1 41,39 48,8 49,1 42,45 50,0 50,3 40,66 47,9 48,4 

 



 
 

Onderzoek akoestiek, slagschaduw en externe veiligheid 

724098 | Windpark Oude Buurserdijk | v2 | 30-10-2025 

Pagina 115 

 

Cumulatief geluid – V150 – 45dB mitigatie 

TP L VL 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 35 
42,95 50,6 50,8 42,52 50,1 50,2 42,84 50,5 50,6 43,18 50,9 51,0 

2 44 
45,37 53,9 54,4 44,51 52,7 53,3 44,99 53,4 53,9 43,84 51,8 52,5 

3 43 
43,16 50,9 51,6 42,88 50,6 51,3 44,67 52,9 53,4 42,27 49,8 50,6 

4 43 
41,27 48,6 49,7 41,54 48,9 49,9 43,22 51,0 51,6 41,05 48,4 49,5 

5 39 
40,13 47,4 48,0 40,35 47,6 48,2 41,57 49,0 49,4 40,03 47,3 47,9 

6 52 45,36 53,9 56,1 44,97 53,4 55,7 44,89 53,3 55,7 44,79 53,1 55,6 

7 49 
44,89 53,3 54,6 44,26 52,4 54,0 44,26 52,4 54,0 44,58 52,8 54,3 

8 45 
45 53,4 54,0 44,31 52,4 53,2 44,43 52,6 53,3 44,81 53,1 53,8 

9 38 
44,45 52,6 52,8 44,15 52,2 52,4 44,26 52,4 52,5 44,68 53,0 53,1 

10 35 
44,47 52,7 52,7 44,32 52,5 52,5 43,58 51,5 51,6 43,95 52,0 52,0 

11 36 
45,15 53,6 53,7 44,95 53,3 53,4 44,64 52,9 53,0 44,9 53,3 53,4 

12 42 
45,04 53,5 53,8 44,82 53,2 53,5 44,59 52,8 53,2 44,85 53,2 53,5 

13 33 
45,44 54,0 54,1 45,07 53,5 53,5 44,77 53,1 53,1 44,99 53,4 53,4 

14 36 
43,89 51,9 52,0 44,79 53,1 53,2 44,16 52,2 52,3 43,86 51,8 51,9 

15 38 
40,75 48,0 48,5 41,06 48,4 48,8 42,45 50,0 50,3 40,66 47,9 48,4 
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Cumulatief geluid – V172 – geen mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 46,3 55,4 55,5 45,3 53,9 54,1 45,4 54,0 54,2 45,8 54,5 54,7 

2 
45,7 50,4 62,2 62,3 47,3 56,9 57,2 47,6 57,4 57,7 46,5 55,6 56,0 

3 
44,8 48,0 58,0 58,2 45,8 54,5 55,0 47,3 56,9 57,2 44,9 53,3 53,9 

4 
44,8 45,9 54,7 55,1 44,5 52,7 53,3 45,8 54,6 55,0 43,7 51,6 52,5 

5 
42,5 44,6 52,9 53,2 43,4 51,2 51,8 44,2 52,3 52,8 42,7 50,4 51,0 

6 52,4 49,7 60,9 61,5 48,0 58,1 59,1 47,5 57,1 58,4 47,4 57,0 58,3 

7 
49,8 49,3 60,2 60,6 47,7 57,5 58,2 46,8 56,2 57,1 47,1 56,6 57,5 

8 
46,8 49,4 60,4 60,6 47,7 57,6 57,9 47,0 56,4 56,9 47,4 57,0 57,4 

9 
43,3 49,4 60,4 60,5 48,7 59,2 59,3 46,8 56,1 56,4 47,3 56,8 57,0 

10 
42,9 49,6 60,9 60,9 49,2 60,2 60,2 46,2 55,2 55,4 46,6 55,8 56,0 

11 
44,2 49,9 61,3 61,4 49,5 60,6 60,7 47,2 56,8 57,0 47,5 57,2 57,4 

12 
45,9 49,7 61,0 61,2 49,3 60,3 60,5 47,2 56,7 57,0 47,4 57,1 57,4 

13 
43,5 48,8 59,4 59,5 48,3 58,6 58,7 47,3 57,0 57,2 47,6 57,3 57,5 

14 
41,8 48,1 58,2 58,3 47,5 57,2 57,3 46,7 56,0 56,1 46,4 55,5 55,7 

15 
42,1 45,3 53,8 54,1 44,0 52,0 52,5 45,1 53,5 53,8 43,3 51,1 51,6 

 

Cumulatief geluid – V172 – 47dB mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 44,1 52,1 52,5 44,9 53,2 53,5 45,3 53,8 54,0 45,5 54,1 54,3 

2 
45,7 47,2 56,7 57,0 47,0 56,5 56,8 47,1 56,6 56,9 46,4 55,4 55,8 

3 
44,8 45,1 53,5 54,1 45,5 54,1 54,6 46,6 55,8 56,1 44,8 53,2 53,7 

4 
44,8 43,3 51,1 52,0 44,1 52,2 52,9 45,1 53,6 54,1 43,6 51,5 52,3 

5 
42,5 42,2 49,8 50,5 43,0 50,7 51,3 43,6 51,5 52,0 42,6 50,2 50,9 

6 52,4 47,4 57,1 58,4 47,5 57,1 58,4 46,9 56,3 57,7 47,2 56,8 58,1 

7 
49,8 47,0 56,4 57,3 46,8 56,1 57,0 46,4 55,5 56,5 47,0 56,5 57,3 

8 
46,8 47,1 56,6 57,0 46,9 56,2 56,7 46,6 55,8 56,3 47,3 56,8 57,2 

9 
43,3 46,6 55,8 56,0 46,8 56,1 56,3 46,6 55,8 56,1 47,1 56,6 56,8 

10 
42,9 46,7 55,9 56,1 47,0 56,5 56,7 46,1 55,0 55,2 46,4 55,5 55,7 

11 
44,2 47,1 56,6 56,9 47,4 57,1 57,3 47,1 56,6 56,8 47,2 56,7 56,9 

12 
45,9 47,0 56,5 56,8 47,3 56,9 57,2 47,1 56,5 56,9 47,1 56,6 57,0 

13 
43,5 47,0 56,4 56,6 46,9 56,3 56,5 47,3 56,8 57,0 47,0 56,4 56,7 

14 
41,8 45,3 53,8 54,1 47,2 56,8 56,9 46,4 55,6 55,7 46,3 55,3 55,5 

15 
42,1 42,8 50,5 51,1 43,6 51,5 52,0 44,4 52,5 52,9 43,2 51,0 51,5 

 



 
 

Onderzoek akoestiek, slagschaduw en externe veiligheid 

724098 | Windpark Oude Buurserdijk | v2 | 30-10-2025 

Pagina 117 

 

Cumulatief geluid – V172 – 45dB mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 42,2 49,8 50,3 42,7 50,4 50,9 43,0 50,7 51,1 44,5 52,7 53,0 

2 
45,7 45,4 54,0 54,6 44,6 52,9 53,7 45,0 53,4 54,1 45,2 53,7 54,3 

3 
44,8 43,3 51,0 52,0 42,8 50,4 51,5 44,7 52,9 53,5 43,4 51,3 52,2 

4 
44,8 41,4 48,7 50,2 41,3 48,6 50,1 43,2 51,0 51,9 42,1 49,5 50,8 

5 
42,5 40,3 47,5 48,7 40,2 47,4 48,6 41,7 49,2 50,0 41,0 48,3 49,4 

6 52,4 45,3 53,9 56,2 44,4 52,5 55,5 45,0 53,4 55,9 45,3 53,9 56,2 

7 
49,8 45,0 53,3 54,9 44,0 52,0 54,0 44,5 52,7 54,5 45,1 53,6 55,1 

8 
46,8 45,1 53,5 54,4 44,0 52,1 53,2 44,7 53,0 54,0 45,3 53,9 54,7 

9 
43,3 44,9 53,3 53,7 44,6 52,8 53,3 44,7 53,0 53,5 45,1 53,6 54,0 

10 
42,9 45,1 53,6 54,0 45,0 53,5 53,8 44,2 52,3 52,8 44,4 52,6 53,1 

11 
44,2 45,5 54,1 54,5 45,4 53,9 54,4 45,1 53,6 54,1 45,2 53,7 54,2 

12 
45,9 45,3 53,9 54,5 45,2 53,7 54,4 45,1 53,5 54,2 45,2 53,6 54,3 

13 
43,5 44,8 53,1 53,5 44,5 52,7 53,2 45,1 53,6 54,0 45,2 53,6 54,0 

14 
41,8 43,5 51,4 51,8 45,1 53,5 53,8 44,1 52,2 52,6 45,4 54,0 54,2 

15 
42,1 40,9 48,2 49,2 41,6 49,0 49,8 42,7 50,3 50,9 41,6 49,0 49,8 

 

Cumulatief geluid – SG170 – geen mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 44,6 52,8 53,1 43,6 51,5 51,9 43,7 51,6 52,0 44,0 52,1 52,4 

2 
45,7 48,8 59,3 59,5 45,6 54,3 54,8 45,9 54,8 55,3 44,7 53,0 53,8 

3 
44,8 46,3 55,3 55,7 44,0 52,0 52,8 45,6 54,3 54,8 43,1 50,9 51,8 

4 
44,8 44,1 52,1 52,9 42,7 50,3 51,4 44,1 52,2 52,9 41,9 49,3 50,6 

5 
42,5 42,8 50,4 51,1 41,5 48,9 49,8 42,4 50,0 50,7 40,8 48,1 49,2 

6 52,4 48,1 58,1 59,2 46,4 55,5 57,2 45,8 54,6 56,6 45,7 54,4 56,5 

7 
49,8 47,7 57,5 58,2 46,0 54,9 56,1 45,2 53,6 55,1 45,5 54,1 55,5 

8 
46,8 47,8 57,6 58,0 46,1 55,0 55,6 45,3 53,9 54,7 45,7 54,5 55,2 

9 
43,3 47,8 57,7 57,8 47,1 56,6 56,8 45,2 53,6 54,0 45,6 54,3 54,6 

10 
42,9 48,0 58,1 58,2 47,6 57,4 57,6 44,5 52,7 53,1 44,9 53,2 53,6 

11 
44,2 48,3 58,6 58,7 47,9 57,9 58,1 45,6 54,2 54,6 45,8 54,6 55,0 

12 
45,9 48,1 58,3 58,5 47,8 57,7 57,9 45,5 54,2 54,7 45,8 54,5 55,1 

13 
43,5 47,2 56,7 56,9 46,7 56,0 56,2 45,7 54,4 54,8 45,9 54,7 55,1 

14 
41,8 46,4 55,5 55,7 45,9 54,7 54,9 45,1 53,5 53,8 44,7 53,0 53,4 

15 
42,1 43,5 51,3 51,8 42,2 49,7 50,4 43,3 51,1 51,6 41,4 48,8 49,6 
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Cumulatief geluid – SG170 – 47dB mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 44,1 52,2 52,6 43,5 51,4 51,8 43,7 51,6 52,0 44,0 52,1 52,4 

2 
45,7 47,3 56,9 57,2 45,5 54,2 54,8 45,9 54,8 55,3 44,7 53,0 53,8 

3 
44,8 45,0 53,4 53,9 43,9 51,9 52,7 45,6 54,3 54,8 43,1 50,9 51,8 

4 
44,8 43,0 50,7 51,7 42,6 50,1 51,3 44,1 52,2 52,9 41,9 49,3 50,6 

5 
42,5 41,8 49,2 50,1 41,4 48,8 49,7 42,4 50,0 50,7 40,8 48,1 49,2 

6 52,4 47,3 56,9 58,2 46,2 55,2 57,0 45,8 54,6 56,6 45,7 54,4 56,5 

7 
49,8 46,9 56,2 57,1 45,7 54,4 55,7 45,2 53,6 55,1 45,5 54,1 55,5 

8 
46,8 47,0 56,4 56,8 45,7 54,5 55,2 45,3 53,9 54,7 45,7 54,5 55,2 

9 
43,3 46,8 56,1 56,3 46,3 55,4 55,6 45,2 53,6 54,0 45,6 54,3 54,6 

10 
42,9 46,9 56,3 56,5 46,7 56,0 56,2 44,5 52,7 53,1 44,9 53,2 53,6 

11 
44,2 47,4 57,0 57,2 47,2 56,7 56,9 45,6 54,2 54,6 45,8 54,6 55,0 

12 
45,9 47,2 56,8 57,1 47,0 56,4 56,8 45,5 54,2 54,7 45,8 54,5 55,1 

13 
43,5 46,9 56,2 56,4 46,4 55,5 55,8 45,7 54,4 54,8 45,9 54,7 55,1 

14 
41,8 45,4 54,0 54,3 45,8 54,6 54,8 45,1 53,5 53,8 44,5 52,7 53,0 

15 
42,1 42,5 50,0 50,7 42,1 49,6 50,3 43,3 51,1 51,6 41,0 48,3 49,2 

 

Cumulatief geluid – SG170 – 45dB mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 42,6 50,3 50,8 42,7 50,3 50,8 43,4 51,2 51,6 43,7 51,7 52,1 

2 
45,7 45,5 54,1 54,6 44,8 53,1 53,8 45,4 53,9 54,5 44,4 52,5 53,4 

3 
44,8 43,0 50,7 51,7 43,1 50,9 51,8 44,8 53,1 53,7 42,7 50,3 51,4 

4 
44,8 40,9 48,2 49,8 41,8 49,2 50,5 43,3 51,1 52,0 41,4 48,8 50,2 

5 
42,5 39,6 46,8 48,2 40,6 47,8 48,9 41,7 49,1 50,0 40,4 47,6 48,8 

6 52,4 44,7 53,0 55,7 45,3 53,8 56,2 45,2 53,7 56,1 45,2 53,7 56,1 

7 
49,8 44,3 52,4 54,3 44,6 52,8 54,6 44,7 52,9 54,6 45,0 53,3 54,9 

8 
46,8 44,4 52,6 53,6 44,6 52,9 53,9 44,9 53,2 54,1 45,2 53,7 54,5 

9 
43,3 44,3 52,4 52,9 44,6 52,9 53,3 44,9 53,3 53,7 45,0 53,5 53,9 

10 
42,9 44,4 52,6 53,0 44,8 53,1 53,5 44,3 52,4 52,8 44,3 52,4 52,9 

11 
44,2 44,8 53,2 53,7 45,3 53,9 54,3 45,3 53,9 54,3 45,3 53,8 54,2 

12 
45,9 44,7 53,0 53,7 45,2 53,7 54,4 45,3 53,8 54,4 45,2 53,7 54,4 

13 
43,5 44,0 52,0 52,6 45,1 53,5 53,9 45,3 53,9 54,3 45,4 53,9 54,3 

14 
41,8 43,9 51,9 52,3 45,1 53,5 53,8 44,7 53,0 53,3 44,5 52,7 53,0 

15 
42,1 40,3 47,5 48,6 41,3 48,6 49,5 42,5 50,1 50,8 41,0 48,3 49,2 
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Cumulatief geluid – V150 – geen mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 43,7 51,6 52,0 42,7 50,4 50,9 42,8 50,5 51,0 43,2 50,9 51,4 

2 
45,7 47,8 57,7 57,9 44,7 52,9 53,7 45,0 53,4 54,1 43,8 51,8 52,8 

3 
44,8 45,4 53,9 54,4 43,1 50,8 51,8 44,7 52,9 53,6 42,3 49,8 51,0 

4 
44,8 43,2 51,0 51,9 41,8 49,3 50,6 43,2 51,0 51,9 41,1 48,4 50,0 

5 
42,5 41,9 49,4 50,2 40,7 48,0 49,1 41,6 49,0 49,9 40,0 47,3 48,5 

6 52,4 47,1 56,6 58,0 45,5 54,1 56,3 44,9 53,3 55,9 44,8 53,1 55,8 

7 
49,8 46,7 56,0 56,9 45,1 53,5 55,1 44,3 52,4 54,3 44,6 52,8 54,6 

8 
46,8 46,8 56,1 56,6 45,2 53,6 54,5 44,4 52,6 53,6 44,8 53,1 54,1 

9 
43,3 46,8 56,1 56,3 46,1 55,1 55,4 44,3 52,4 52,9 44,7 53,0 53,4 

10 
42,9 47,0 56,5 56,7 46,6 55,8 56,1 43,6 51,5 52,0 44,0 52,0 52,5 

11 
44,2 47,3 57,0 57,2 47,0 56,4 56,6 44,6 52,9 53,5 44,9 53,3 53,8 

12 
45,9 47,2 56,7 57,0 46,8 56,1 56,5 44,6 52,8 53,6 44,9 53,2 53,9 

13 
43,5 46,3 55,3 55,5 45,8 54,5 54,8 44,8 53,1 53,5 45,0 53,4 53,8 

14 
41,8 45,5 54,2 54,4 44,9 53,3 53,6 44,2 52,2 52,6 43,9 51,8 52,2 

15 
42,1 42,6 50,2 50,9 41,4 48,8 49,6 42,5 50,0 50,7 40,7 47,9 49,0 

 

Cumulatief geluid – V150 – 47dB mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 43,6 51,4 51,8 42,7 50,4 50,9 42,8 50,5 51,0 43,2 50,9 51,4 

2 
45,7 47,2 56,7 57,0 44,7 52,9 53,7 45,0 53,4 54,1 43,8 51,8 52,8 

3 
44,8 44,9 53,2 53,8 43,1 50,8 51,8 44,7 52,9 53,6 42,3 49,8 51,0 

4 
44,8 42,9 50,5 51,6 41,8 49,3 50,6 43,2 51,0 51,9 41,1 48,4 50,0 

5 
42,5 41,7 49,1 50,0 40,7 48,0 49,1 41,6 49,0 49,9 40,0 47,3 48,5 

6 52,4 47,0 56,4 57,9 45,5 54,1 56,3 44,9 53,3 55,9 44,8 53,1 55,8 

7 
49,8 46,6 55,8 56,8 45,1 53,5 55,1 44,3 52,4 54,3 44,6 52,8 54,6 

8 
46,8 46,7 56,0 56,5 45,2 53,6 54,5 44,4 52,6 53,6 44,8 53,1 54,1 

9 
43,3 46,7 55,9 56,1 46,1 55,1 55,4 44,3 52,4 52,9 44,7 53,0 53,4 

10 
42,9 46,9 56,2 56,4 46,6 55,8 56,1 43,6 51,5 52,0 44,0 52,0 52,5 

11 
44,2 47,2 56,8 57,0 47,0 56,4 56,6 44,6 52,9 53,5 44,9 53,3 53,8 

12 
45,9 47,1 56,5 56,9 46,8 56,1 56,5 44,6 52,8 53,6 44,9 53,2 53,9 

13 
43,5 46,2 55,2 55,5 45,8 54,5 54,8 44,8 53,1 53,5 45,0 53,4 53,8 

14 
41,8 45,1 53,6 53,8 44,9 53,3 53,6 44,2 52,2 52,6 43,9 51,8 52,2 

15 
42,1 42,3 49,9 50,5 41,4 48,8 49,6 42,5 50,0 50,7 40,7 47,9 49,0 
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Cumulatief geluid – V150 – 45dB mitigatie – incl, EOS 

TP 

L cum 

ref 

L WT 

A 

L* WT 

A 

Lcum 

A 

L WT 

B 

L* WT 

B 

Lcum 

B 

L WT 

C 

L* WT 

C 

Lcum 

C 

L WT 

D 

L* WT 

D 

Lcum 

D 

1 
41,4 43,0 50,6 51,1 42,5 50,1 50,6 42,8 50,5 51,0 43,2 50,9 51,4 

2 
45,7 45,4 53,9 54,5 44,5 52,7 53,5 45,0 53,4 54,1 43,8 51,8 52,8 

3 
44,8 43,2 50,9 51,9 42,9 50,6 51,6 44,7 52,9 53,6 42,3 49,8 51,0 

4 
44,8 41,3 48,6 50,1 41,5 48,9 50,4 43,2 51,0 51,9 41,1 48,4 50,0 

5 
42,5 40,1 47,4 48,6 40,4 47,6 48,8 41,6 49,0 49,9 40,0 47,3 48,5 

6 52,4 45,4 53,9 56,2 45,0 53,4 55,9 44,9 53,3 55,9 44,8 53,1 55,8 

7 
49,8 44,9 53,3 54,9 44,3 52,4 54,3 44,3 52,4 54,3 44,6 52,8 54,6 

8 
46,8 45,0 53,4 54,3 44,3 52,4 53,5 44,4 52,6 53,6 44,8 53,1 54,1 

9 
43,3 44,5 52,6 53,1 44,2 52,2 52,7 44,3 52,4 52,9 44,7 53,0 53,4 

10 
42,9 44,5 52,7 53,1 44,3 52,5 52,9 43,6 51,5 52,0 44,0 52,0 52,5 

11 
44,2 45,2 53,6 54,1 45,0 53,3 53,8 44,6 52,9 53,5 44,9 53,3 53,8 

12 
45,9 45,0 53,5 54,2 44,8 53,2 53,9 44,6 52,8 53,6 44,9 53,2 53,9 

13 
43,5 45,4 54,0 54,4 45,1 53,5 53,9 44,8 53,1 53,5 45,0 53,4 53,8 

14 
41,8 43,9 51,9 52,3 44,8 53,1 53,4 44,2 52,2 52,6 43,9 51,8 52,2 

15 
42,1 40,8 48,0 49,0 41,1 48,4 49,3 42,5 50,0 50,7 40,7 47,9 49,0 
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Bijlage 5 Rekenresultaten akoestiek 750 meter 

Figuur 5.1 Geluidgevoelige gebouwen binnen 750 meter 
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Resultaten V172 – Ongemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 42,55 48,76 42,04 48,25 41,08 47,29 41,3 47,51 

02 Broekheurnerweg 100 a 40,46 46,67 38,16 44,37 39,09 45,3 37,53 43,74 

03 Broekheurnerweg 100 40,44 46,65 38,14 44,35 39,09 45,3 37,52 43,73 

04 Oude Buurserdijk 2 44,07 50,28 41,03 47,24 41,33 47,54 40,23 46,44 

05 Bosweg 2 a 39,53 45,74 38,01 44,22 38,13 44,34 37,37 43,58 

06 Bosweg 3 39,99 46,2 38,18 44,39 38,48 44,69 37,55 43,76 

07 Bosweg 1 39,92 46,13 37,95 44,16 38,43 44,64 37,33 43,54 

08 Bosweg 2 40,73 46,94 38,51 44,72 38,78 44,99 37,95 44,16 

09 Broekheurnerweg 27 a 39,36 45,57 38,44 44,65 38,16 44,37 37,92 44,13 

10 Broekheurnerweg 31 41,54 47,75 39,41 45,62 39,9 46,11 38,65 44,86 

11 Broekheurnerweg 29 41,2 47,41 39,95 46,16 39,7 45,91 39,15 45,36 

12 Oude Buurserdijk 1 42,89 49,1 40,17 46,38 40,46 46,67 39,41 45,62 

13 Broekheurnerweg 33 41,72 47,93 39,52 45,73 41,04 47,25 38,69 44,9 

14 Broekheurnerweg 110 39,16 45,37 37,78 43,99 38,99 45,2 37,22 43,43 

15 Broekheurnerweg 112 39,3 45,51 37,87 44,08 39,03 45,24 37,24 43,45 

16 Broekheurnerweg 35 39,61 45,82 38,22 44,43 39,57 45,78 37,48 43,69 

17 Berktepaalweg 8 43,36 49,57 41,75 47,96 41,19 47,4 41,09 47,3 

18 Berktepaalweg 7 42,99 49,2 41,39 47,6 40,57 46,78 40,89 47,1 

19 Berktepaalweg 9 43,08 49,29 41,47 47,68 40,76 46,97 41,13 47,34 

20 Riethermweg 10 43,07 49,28 42,39 48,6 40,57 46,78 40,99 47,2 

21 Weertjesweg 4 40,06 46,27 39,06 45,27 39,18 45,39 39,51 45,72 

22 Leppeweg 201 41,91 48,12 41,46 47,67 39,02 45,23 39,32 45,53 

23 Leppeweg 200 43,35 49,56 42,93 49,14 39,95 46,16 40,33 46,54 

24 Leppeweg 196 42,52 48,73 42,1 48,31 39,68 45,89 39,97 46,18 

25 Leppeweg 198 42,82 49,03 42,43 48,64 40,15 46,36 40,43 46,64 

26 Meddelerweg 201 43,43 49,64 43,03 49,24 40,9 47,11 41,16 47,37 

27 Meddelerweg 201 A 43,59 49,8 43,21 49,42 40,95 47,16 41,21 47,42 

28 Bouwvlak Meddelerweg 41,84 48,05 41,54 47,75 40,71 46,92 40,57 46,78 

29 Broekheurnerweg 39 39,01 45,22 37,78 43,99 38,8 45,01 37,06 43,27 
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Resultaten V172 – 45dB gemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 36,96 44,65 36,55 43,49 36,96 43,95 37,12 43,69 

02 Broekheurnerweg 100 a 35,19 42,16 37,13 44,06 36,96 43,89 37,8 44,32 

03 Broekheurnerweg 100 35,17 42,14 37,28 44,23 37,49 44,49 37,81 44,4 

04 Oude Buurserdijk 2 38,13 45,08 36,49 43,48 37,78 44,88 36,8 43,47 

05 Bosweg 2 a 35,16 42,09 34,63 41,65 35,87 42,92 35,15 41,87 

06 Bosweg 3 35,32 42,26 34,74 41,75 35,92 42,97 35,2 41,91 

07 Bosweg 1 35,06 42,01 35,05 42,08 36,31 43,41 35,35 42,09 

08 Bosweg 2 35,61 42,56 38,16 45,29 38,12 45,16 38,49 45,37 

09 Broekheurnerweg 27 a 35,59 42,53 37,53 44,71 37,7 44,67 38,26 45,15 

10 Broekheurnerweg 31 36,55 43,49 37,58 44,77 37,93 44,89 38,49 45,38 

11 Broekheurnerweg 29 37,13 44,06 36,96 44,65 38,34 45,27 38,37 45,36 

12 Oude Buurserdijk 1 37,28 44,23 37,55 44,92 37,98 44,86 38,24 45,17 

13 Broekheurnerweg 33 36,49 43,48 35,88 42,92 36,57 43,46 38,07 44,62 

14 Broekheurnerweg 110 34,63 41,65 36,43 43,85 36,5 43,36 36,61 43,53 

15 Broekheurnerweg 112 34,74 41,75 37,75 45,2 37,44 44,29 37,57 44,5 

16 Broekheurnerweg 35 35,05 42,08 36,98 44,43 37,21 44,05 37,31 44,21 

17 Berktepaalweg 8 38,16 45,29 37,3 44,75 37,68 44,52 37,74 44,65 

18 Berktepaalweg 7 37,53 44,71 37,81 45,33 38,33 45,2 38,31 45,27 

19 Berktepaalweg 9 37,58 44,77 37,97 45,49 38,38 45,25 38,36 45,32 

20 Riethermweg 10 37,55 44,92 38,73 45,66 38,03 44,94 39,43 45,9 

21 Weertjesweg 4 35,88 42,92 34,52 41,57 35,6 42,68 34,85 41,61 

22 Leppeweg 201 36,43 43,85 35,19 42,16 36,03 43,06 35,79 42,42 

23 Leppeweg 200 37,75 45,2 35,17 42,14 36,03 43,06 35,77 42,4 

24 Leppeweg 196 36,98 44,43 38,13 45,08 38,35 45,36 38,63 45,22 

25 Leppeweg 198 37,3 44,75 35,16 42,09 35,35 42,29 35,9 42,46 

26 Meddelerweg 201 37,81 45,33 35,32 42,26 35,67 42,62 36,03 42,6 

27 Meddelerweg 201 A 37,97 45,49 35,06 42,01 35,54 42,52 35,76 42,34 

28 Bouwvlak Meddelerweg 38,73 45,66 35,61 42,56 35,92 42,89 36,34 42,93 

29 Broekheurnerweg 39 34,52 41,57 35,59 42,53 35,5 42,4 36,59 43,11 
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Resultaten V172 – 47dB gemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 40,14 46,97 40,3 46,93 41,02 47,25 40,66 47,01 

02 Broekheurnerweg 100 a 36,42 43,81 37,82 44,1 38,41 44,77 37,4 43,64 

03 Broekheurnerweg 100 36,4 43,79 37,8 44,08 38,41 44,77 37,39 43,63 

04 Oude Buurserdijk 2 39,58 47,15 40,75 47,02 40,74 47,08 40,11 46,35 

05 Bosweg 2 a 35,74 43,04 37,69 43,97 37,69 44 37,21 43,46 

06 Bosweg 3 36,1 43,43 37,86 44,14 38 44,32 37,41 43,65 

07 Bosweg 1 35,97 43,33 37,63 43,91 37,9 44,23 37,18 43,42 

08 Bosweg 2 36,68 44,08 38,18 44,46 38,27 44,59 37,81 44,05 

09 Broekheurnerweg 27 a 35,78 43 38,12 44,4 37,86 44,14 37,75 44 

10 Broekheurnerweg 31 37,44 44,86 39,13 45,4 39,33 45,67 38,51 44,75 

11 Broekheurnerweg 29 37,32 44,65 39,67 45,94 39,32 45,61 39 45,24 

12 Oude Buurserdijk 1 38,57 46,08 39,88 46,15 39,88 46,22 39,29 45,53 

13 Broekheurnerweg 33 37,71 45,09 39,18 45,46 40,2 46,6 38,58 44,82 

14 Broekheurnerweg 110 35,78 42,93 37,34 43,65 38,24 44,62 37,1 43,34 

15 Broekheurnerweg 112 35,89 43,05 37,43 43,74 38,29 44,66 37,12 43,36 

16 Broekheurnerweg 35 36,11 43,3 37,82 44,12 38,71 45,11 37,36 43,6 

17 Berktepaalweg 8 40,41 47,41 41,1 47,45 40,53 46,89 40,99 47,22 

18 Berktepaalweg 7 39,96 46,98 40,36 46,8 40,09 46,41 40,78 47,02 

19 Berktepaalweg 9 40,07 47,09 40,4 46,85 40,31 46,62 41,01 47,25 

20 Riethermweg 10 39,38 46,6 39,98 46,8 40,38 46,63 40,84 47,08 

21 Weertjesweg 4 37,06 44,08 38,55 44,87 39,03 45,27 39,21 45,49 

22 Leppeweg 201 38,08 45,34 38,8 45,7 38,88 45,12 39,13 45,38 

23 Leppeweg 200 39,37 46,68 40,06 47,03 39,83 46,07 40,12 46,38 

24 Leppeweg 196 38,72 45,97 39,37 46,29 39,58 45,81 39,74 46 

25 Leppeweg 198 39,01 46,27 39,7 46,62 40,05 46,28 40,2 46,46 

26 Meddelerweg 201 39,83 47,03 40,37 47,27 40,82 47,05 40,84 47,12 

27 Meddelerweg 201 A 39,93 47,14 40,51 47,42 40,87 47,1 40,9 47,18 

28 Bouwvlak Meddelerweg 38,15 45,41 41,31 47,57 40,45 46,72 40,41 46,66 

29 Broekheurnerweg 39 35,69 42,81 37,3 43,62 37,99 44,38 36,94 43,18 
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Resultaten SG170 – Ongemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 40,99 47,2 40,51 46,72 39,49 45,7 39,7 45,91 

02 Broekheurnerweg 100 a 38,8 45,01 36,39 42,6 37,38 43,59 35,71 41,92 

03 Broekheurnerweg 100 38,78 44,99 36,38 42,59 37,38 43,59 35,69 41,9 

04 Oude Buurserdijk 2 42,55 48,76 39,39 45,6 39,71 45,92 38,52 44,73 

05 Bosweg 2 a 37,8 44,01 36,23 42,44 36,33 42,54 35,52 41,73 

06 Bosweg 3 38,28 44,49 36,4 42,61 36,7 42,91 35,7 41,91 

07 Bosweg 1 38,23 44,44 36,18 42,39 36,66 42,87 35,49 41,7 

08 Bosweg 2 39,04 45,25 36,75 42,96 37,02 43,23 36,13 42,34 

09 Broekheurnerweg 27 a 37,63 43,84 36,73 42,94 36,4 42,61 36,14 42,35 

10 Broekheurnerweg 31 39,94 46,15 37,7 43,91 38,21 44,42 36,87 43,08 

11 Broekheurnerweg 29 39,56 45,77 38,29 44,5 37,99 44,2 37,41 43,62 

12 Oude Buurserdijk 1 41,32 47,53 38,49 44,7 38,79 45 37,67 43,88 

13 Broekheurnerweg 33 40,09 46,3 37,78 43,99 39,4 45,61 36,9 43,11 

14 Broekheurnerweg 110 37,34 43,55 35,93 42,14 37,22 43,43 35,31 41,52 

15 Broekheurnerweg 112 37,47 43,68 36,01 42,22 37,26 43,47 35,33 41,54 

16 Broekheurnerweg 35 37,86 44,07 36,45 42,66 37,9 44,11 35,64 41,85 

17 Berktepaalweg 8 41,85 48,06 40,2 46,41 39,59 45,8 39,49 45,7 

18 Berktepaalweg 7 41,46 47,67 39,8 46,01 38,94 45,15 39,28 45,49 

19 Berktepaalweg 9 41,54 47,75 39,88 46,09 39,12 45,33 39,51 45,72 

20 Riethermweg 10 41,56 47,77 40,89 47,1 38,95 45,16 39,39 45,6 

21 Weertjesweg 4 38,37 44,58 37,37 43,58 37,47 43,68 37,83 44,04 

22 Leppeweg 201 40,35 46,56 39,92 46,13 37,31 43,52 37,62 43,83 

23 Leppeweg 200 41,8 48,01 41,41 47,62 38,26 44,47 38,64 44,85 

24 Leppeweg 196 40,95 47,16 40,54 46,75 37,95 44,16 38,25 44,46 

25 Leppeweg 198 41,27 47,48 40,91 47,12 38,44 44,65 38,73 44,94 

26 Meddelerweg 201 41,92 48,13 41,55 47,76 39,3 45,51 39,55 45,76 

27 Meddelerweg 201 A 42,09 48,3 41,73 47,94 39,34 45,55 39,6 45,81 

28 Bouwvlak Meddelerweg 40,25 46,46 40,02 46,23 39,1 45,31 38,97 45,18 

29 Broekheurnerweg 39 37,24 43,45 36 42,21 37,11 43,32 35,21 41,42 
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Resultaten SG170 – 45dB gemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 36,37 44,01 38,33 45,09 39,01 45,33 39 45,37 

02 Broekheurnerweg 100 a 34,25 41,85 35,29 41,75 36,52 42,92 35,22 41,54 

03 Broekheurnerweg 100 34,22 41,83 35,28 41,74 36,52 42,92 35,2 41,52 

04 Oude Buurserdijk 2 37,73 45,45 38,35 44,8 38,97 45,35 38,07 44,38 

05 Bosweg 2 a 33,79 41,17 35,16 41,61 35,7 42,05 35,11 41,41 

06 Bosweg 3 34,07 41,53 35,31 41,77 36,02 42,38 35,27 41,58 

07 Bosweg 1 33,96 41,45 35,1 41,56 35,93 42,3 35,05 41,36 

08 Bosweg 2 34,61 42,17 35,66 42,12 36,32 42,69 35,67 41,98 

09 Broekheurnerweg 27 a 34,14 41,33 35,66 42,11 35,91 42,23 35,77 42,06 

10 Broekheurnerweg 31 35,56 43,09 36,66 43,11 37,47 43,85 36,44 42,75 

11 Broekheurnerweg 29 35,69 43,02 37,26 43,7 37,45 43,78 37,03 43,32 

12 Oude Buurserdijk 1 36,6 44,27 37,45 43,9 38,04 44,42 37,22 43,53 

13 Broekheurnerweg 33 35,34 43,03 36,67 43,13 38,37 44,81 36,36 42,69 

14 Broekheurnerweg 110 32,77 40,38 34,7 41,19 36,23 42,67 34,72 41,06 

15 Broekheurnerweg 112 32,88 40,5 34,79 41,28 36,27 42,71 34,75 41,09 

16 Broekheurnerweg 35 33,24 40,87 35,28 41,76 36,85 43,3 35,05 41,39 

17 Berktepaalweg 8 36,96 44,71 38,75 45,3 38,78 45,17 38,81 45,17 

18 Berktepaalweg 7 36,56 44,3 37,93 44,6 38,3 44,65 38,59 44,95 

19 Berktepaalweg 9 36,66 44,4 37,96 44,64 38,52 44,86 38,82 45,18 

20 Riethermweg 10 36,55 44,31 37,44 44,61 38,63 44,91 38,67 45,04 

21 Weertjesweg 4 35,74 42,64 36,17 42,66 37,08 43,38 37,45 43,74 

22 Leppeweg 201 35,28 43,04 36,19 43,46 37 43,28 36,92 43,29 

23 Leppeweg 200 36,61 44,42 37,42 44,79 37,97 44,25 37,92 44,29 

24 Leppeweg 196 35,93 43,66 36,75 44,05 37,66 43,94 37,56 43,92 

25 Leppeweg 198 36,25 44 37,11 44,41 38,16 44,43 38,03 44,4 

26 Meddelerweg 201 36,94 44,7 37,98 45,2 38,99 45,27 38,84 45,21 

27 Meddelerweg 201 A 37,07 44,83 38,1 45,34 39,04 45,32 38,89 45,26 

28 Bouwvlak Meddelerweg 37,01 44,11 39,03 45,47 38,7 45 38,65 44,93 

29 Broekheurnerweg 39 32,63 40,26 34,75 41,25 36,1 42,54 34,6 40,95 

 

  



 
 

Onderzoek akoestiek, slagschaduw en externe veiligheid 

724098 | Windpark Oude Buurserdijk | v2 | 30-10-2025 

Pagina 127 

 

Resultaten SG170 – 47dB gemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 40,54 46,85 40,14 46,43 39,49 45,7 39 45,37 

02 Broekheurnerweg 100 a 37,08 43,7 36,28 42,52 37,38 43,59 35,22 41,54 

03 Broekheurnerweg 100 37,07 43,69 36,27 42,51 37,38 43,59 35,2 41,52 

04 Oude Buurserdijk 2 40,58 47,28 39,31 45,54 39,71 45,92 38,07 44,38 

05 Bosweg 2 a 36,34 42,89 36,14 42,37 36,33 42,54 35,11 41,41 

06 Bosweg 3 36,72 43,3 36,3 42,54 36,7 42,91 35,27 41,58 

07 Bosweg 1 36,62 43,21 36,08 42,32 36,66 42,87 35,05 41,36 

08 Bosweg 2 37,35 43,97 36,65 42,89 37,02 43,23 35,67 41,98 

09 Broekheurnerweg 27 a 36,44 42,92 36,64 42,87 36,4 42,61 35,77 42,06 

10 Broekheurnerweg 31 38,24 44,86 37,62 43,85 38,21 44,42 36,44 42,75 

11 Broekheurnerweg 29 38,12 44,67 38,21 44,44 37,99 44,2 37,03 43,32 

12 Oude Buurserdijk 1 39,44 46,11 38,4 44,63 38,79 45 37,22 43,53 

13 Broekheurnerweg 33 38,35 44,98 37,66 43,9 39,4 45,61 36,36 42,69 

14 Broekheurnerweg 110 35,97 42,5 35,76 42,01 37,22 43,43 34,72 41,06 

15 Broekheurnerweg 112 36,08 42,62 35,85 42,1 37,26 43,47 34,75 41,09 

16 Broekheurnerweg 35 36,45 42,99 36,31 42,55 37,9 44,11 35,05 41,39 

17 Berktepaalweg 8 40,86 47,3 39,94 46,21 39,59 45,8 38,81 45,17 

18 Berktepaalweg 7 40,44 46,88 39,36 45,67 38,94 45,15 38,59 44,95 

19 Berktepaalweg 9 40,54 46,98 39,43 45,74 39,12 45,33 38,82 45,18 

20 Riethermweg 10 40,29 46,77 39,89 46,33 38,95 45,16 38,67 45,04 

21 Weertjesweg 4 37,8 44,14 37,26 43,5 37,47 43,68 37,45 43,74 

22 Leppeweg 201 39,01 45,49 38,84 45,3 37,31 43,52 36,92 43,29 

23 Leppeweg 200 40,41 46,91 40,26 46,73 38,26 44,47 37,92 44,29 

24 Leppeweg 196 39,64 46,11 39,46 45,92 37,95 44,16 37,56 43,92 

25 Leppeweg 198 39,98 46,46 39,83 46,29 38,44 44,65 38,03 44,4 

26 Meddelerweg 201 40,79 47,24 40,56 47 39,3 45,51 38,84 45,21 

27 Meddelerweg 201 A 40,92 47,37 40,72 47,16 39,34 45,55 38,89 45,26 

28 Bouwvlak Meddelerweg 39,13 45,6 39,96 46,19 39,1 45,31 38,65 44,93 

29 Broekheurnerweg 39 35,94 42,45 35,82 42,07 37,11 43,32 34,6 40,95 
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Resultaten V150 – Ongemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 40,05 46,26 39,55 45,76 38,56 44,77 38,78 44,99 

02 Broekheurnerweg 100 a 37,9 44,11 35,56 41,77 36,52 42,73 34,92 41,13 

03 Broekheurnerweg 100 37,89 44,1 35,54 41,75 36,52 42,73 34,9 41,11 

04 Oude Buurserdijk 2 41,57 47,78 38,46 44,67 38,78 44,99 37,63 43,84 

05 Bosweg 2 a 36,92 43,13 35,37 41,58 35,52 41,73 34,74 40,95 

06 Bosweg 3 37,39 43,6 35,53 41,74 35,86 42,07 34,91 41,12 

07 Bosweg 1 37,35 43,56 35,33 41,54 35,83 42,04 34,71 40,92 

08 Bosweg 2 38,13 44,34 35,88 42,09 36,18 42,39 35,32 41,53 

09 Broekheurnerweg 27 a 36,77 42,98 35,85 42,06 35,58 41,79 35,33 41,54 

10 Broekheurnerweg 31 39,02 45,23 36,83 43,04 37,33 43,54 36,04 42,25 

11 Broekheurnerweg 29 38,66 44,87 37,39 43,6 37,12 43,33 36,56 42,77 

12 Oude Buurserdijk 1 40,35 46,56 37,59 43,8 37,89 44,1 36,81 43,02 

13 Broekheurnerweg 33 39,16 45,37 36,89 43,1 38,46 44,67 36,06 42,27 

14 Broekheurnerweg 110 36,46 42,67 35,05 41,26 36,31 42,52 34,46 40,67 

15 Broekheurnerweg 112 36,58 42,79 35,12 41,33 36,34 42,55 34,47 40,68 

16 Broekheurnerweg 35 37,01 43,22 35,61 41,82 37,01 43,22 34,84 41,05 

17 Berktepaalweg 8 40,9 47,11 39,27 45,48 38,68 44,89 38,58 44,79 

18 Berktepaalweg 7 40,51 46,72 38,87 45,08 38,05 44,26 38,37 44,58 

19 Berktepaalweg 9 40,6 46,81 38,95 45,16 38,22 44,43 38,6 44,81 

20 Riethermweg 10 40,6 46,81 39,93 46,14 38,05 44,26 38,47 44,68 

21 Weertjesweg 4 37,51 43,72 36,51 42,72 36,63 42,84 36,97 43,18 

22 Leppeweg 201 39,41 45,62 38,97 45,18 36,46 42,67 36,77 42,98 

23 Leppeweg 200 40,82 47,03 40,42 46,63 37,37 43,58 37,74 43,95 

24 Leppeweg 196 39,99 46,2 39,58 45,79 37,07 43,28 37,36 43,57 

25 Leppeweg 198 40,32 46,53 39,94 46,15 37,54 43,75 37,82 44,03 

26 Meddelerweg 201 40,96 47,17 40,58 46,79 38,38 44,59 38,64 44,85 

27 Meddelerweg 201 A 41,12 47,33 40,75 46,96 38,43 44,64 38,69 44,9 

28 Bouwvlak Meddelerweg 39,33 45,54 39,07 45,28 38,2 44,41 38,06 44,27 

29 Broekheurnerweg 39 36,41 42,62 35,17 41,38 36,24 42,45 34,43 40,64 
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Resultaten V150 – 45dB gemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 38,99 45,44 38,67 45,07 38,56 44,77 38,78 44,99 

02 Broekheurnerweg 100 a 34,97 41,95 35,3 41,56 36,52 42,73 34,92 41,13 

03 Broekheurnerweg 100 34,95 41,93 35,29 41,55 36,52 42,73 34,9 41,11 

04 Oude Buurserdijk 2 38,25 45,37 38,26 44,51 38,78 44,99 37,63 43,84 

05 Bosweg 2 a 34,49 41,31 35,17 41,42 35,52 41,73 34,74 40,95 

06 Bosweg 3 34,77 41,65 35,32 41,57 35,86 42,07 34,91 41,12 

07 Bosweg 1 34,64 41,55 35,11 41,36 35,83 42,04 34,71 40,92 

08 Bosweg 2 35,31 42,26 35,65 41,91 36,18 42,39 35,32 41,53 

09 Broekheurnerweg 27 a 34,8 41,49 35,66 41,91 35,58 41,79 35,33 41,54 

10 Broekheurnerweg 31 36,14 43,1 36,62 42,87 37,33 43,54 36,04 42,25 

11 Broekheurnerweg 29 36,25 43,06 37,2 43,45 37,12 43,33 36,56 42,77 

12 Oude Buurserdijk 1 37,21 44,26 37,38 43,63 37,89 44,1 36,81 43,02 

13 Broekheurnerweg 33 36,15 43,16 36,62 42,88 38,46 44,67 36,06 42,27 

14 Broekheurnerweg 110 33,97 40,81 34,67 40,96 36,31 42,52 34,46 40,67 

15 Broekheurnerweg 112 34,08 40,92 34,74 41,03 36,34 42,55 34,47 40,68 

16 Broekheurnerweg 35 34,39 41,27 35,26 41,54 37,01 43,22 34,84 41,05 

17 Berktepaalweg 8 38,57 45,36 38,62 44,97 38,68 44,89 38,58 44,79 

18 Berktepaalweg 7 38,08 44,89 37,82 44,26 38,05 44,26 38,37 44,58 

19 Berktepaalweg 9 38,19 45 37,86 44,31 38,22 44,43 38,6 44,81 

20 Riethermweg 10 37,42 44,45 37,25 44,15 38,05 44,26 38,47 44,68 

21 Weertjesweg 4 36,52 42,95 36,26 42,52 36,63 42,84 36,97 43,18 

22 Leppeweg 201 36,1 43,16 36,03 43,01 36,46 42,67 36,77 42,98 

23 Leppeweg 200 37,36 44,47 37,26 44,32 37,37 43,58 37,74 43,95 

24 Leppeweg 196 36,79 43,81 36,63 43,62 37,07 43,28 37,36 43,57 

25 Leppeweg 198 37,08 44,12 36,97 43,96 37,54 43,75 37,82 44,03 

26 Meddelerweg 201 38,11 45,04 37,93 44,82 38,38 44,59 38,64 44,85 

27 Meddelerweg 201 A 38,2 45,15 38,04 44,95 38,43 44,64 38,69 44,9 

28 Bouwvlak Meddelerweg 37,47 44,13 38,93 45,17 38,2 44,41 38,06 44,27 

29 Broekheurnerweg 39 33,91 40,75 34,75 41,05 36,24 42,45 34,43 40,64 
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Resultaten V150 – 47dB gemitigeerd 

Tp Adres 
Alternatief A Alternatief B  Alternatief C  Alternatief D 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

01 Oude Buurserdijk 10 40,02 46,24 39,55 45,76 38,56 44,77 38,78 44,99 

02 Broekheurnerweg 100 a 37,27 43,61 35,56 41,77 36,52 42,73 34,92 41,13 

03 Broekheurnerweg 100 37,26 43,6 35,54 41,75 36,52 42,73 34,9 41,11 

04 Oude Buurserdijk 2 40,82 47,19 38,46 44,67 38,78 44,99 37,63 43,84 

05 Bosweg 2 a 36,37 42,7 35,37 41,58 35,52 41,73 34,74 40,95 

06 Bosweg 3 36,8 43,13 35,53 41,74 35,86 42,07 34,91 41,12 

07 Bosweg 1 36,74 43,08 35,33 41,54 35,83 42,04 34,71 40,92 

08 Bosweg 2 37,5 43,84 35,88 42,09 36,18 42,39 35,32 41,53 

09 Broekheurnerweg 27 a 36,33 42,63 35,85 42,06 35,58 41,79 35,33 41,54 

10 Broekheurnerweg 31 38,37 44,72 36,83 43,04 37,33 43,54 36,04 42,25 

11 Broekheurnerweg 29 38,11 44,43 37,39 43,6 37,12 43,33 36,56 42,77 

12 Oude Buurserdijk 1 39,64 46 37,59 43,8 37,89 44,1 36,81 43,02 

13 Broekheurnerweg 33 38,53 44,87 36,89 43,1 38,46 44,67 36,06 42,27 

14 Broekheurnerweg 110 36,04 42,34 35,05 41,26 36,31 42,52 34,46 40,67 

15 Broekheurnerweg 112 36,14 42,44 35,12 41,33 36,34 42,55 34,47 40,68 

16 Broekheurnerweg 35 36,57 42,87 35,61 41,82 37,01 43,22 34,84 41,05 

17 Berktepaalweg 8 40,77 47,01 39,27 45,48 38,68 44,89 38,58 44,79 

18 Berktepaalweg 7 40,38 46,61 38,87 45,08 38,05 44,26 38,37 44,58 

19 Berktepaalweg 9 40,49 46,72 38,95 45,16 38,22 44,43 38,6 44,81 

20 Riethermweg 10 40,45 46,67 39,93 46,14 38,05 44,26 38,47 44,68 

21 Weertjesweg 4 37,32 43,57 36,51 42,72 36,63 42,84 36,97 43,18 

22 Leppeweg 201 39,21 45,43 38,97 45,18 36,46 42,67 36,77 42,98 

23 Leppeweg 200 40,63 46,85 40,42 46,63 37,37 43,58 37,74 43,95 

24 Leppeweg 196 39,8 46,02 39,58 45,79 37,07 43,28 37,36 43,57 

25 Leppeweg 198 40,15 46,37 39,94 46,15 37,54 43,75 37,82 44,03 

26 Meddelerweg 201 40,85 47,07 40,58 46,79 38,38 44,59 38,64 44,85 

27 Meddelerweg 201 A 41 47,21 40,75 46,96 38,43 44,64 38,69 44,9 

28 Bouwvlak Meddelerweg 38,9 45,2 39,07 45,28 38,2 44,41 38,06 44,27 

29 Broekheurnerweg 39 36,04 42,32 35,17 41,38 36,24 42,45 34,43 40,64 
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Bijlage 6 Benodigde mitigatiemodi 

Mitigatie 45dB – V172 

 

  

Windturbine Dag Avond Nacht 

A1 PO7200 SO3 SO6 

A2 PO7200 SO1 SO6 

A3 SO3 SO6 SO6 

A4 PO7200 PO7200 SO6 

A5 PO7200 PO7200 SO6 

B1 PO7200 SO3 SO6 

B2 PO7200 PO7200 SO3 

B3 PO7200 PO7200 SO2 

B4 PO7200 PO7200 SO6 

C1 PO7200 PO7200 SO2 

C2 PO7200 PO7200 SO4 

C3 PO7200 PO7200 SO2 

C4 PO7200 PO7200 SO3 

D1 PO7200 PO7200 SO3 

D2 PO7200 PO7200 SO3 

D3 PO7200 PO7200 PO7200 

D4 PO7200 PO7200 SO4 
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Mitigatie 47dB – V172 

 

  
Windturbine Dag Avond Nacht 

A1 PO7200 PO7200 SO5 

A2 PO7200 PO7200 SO2 

A3 PO7200 PO7200 SO6 

A4 PO7200 PO7200 SO3 

A5 PO7200 PO7200 SO1 

B1 PO7200 PO7200 SO4 

B2 PO7200 PO7200 PO7200 

B3 PO7200 PO7200 PO7200 

B4 PO7200 PO7200 SO1 

C1 PO7200 PO7200 PO7200 

C2 PO7200 PO7200 SO1 

C3 PO7200 PO7200 PO7200 

C4 PO7200 PO7200 PO7200 

D1 PO7200 PO7200 PO7200 

D2 PO7200 PO7200 PO7200 

D3 PO7200 PO7200 PO7200 

D4 PO7200 PO7200 SO1 
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Mitigatie 45dB – SG170 

 

  

Windturbine Dag Avond Nacht 

A1 AM0 AM0 N6 

A2 AM0 AM0 N6 

A3 AM0 AM0 N7 

A4 AM0 AM0 N1 

A5 AM0 AM0 N6 

B1 AM0 AM0 N6 

B2 AM0 AM0 N1 

B3 AM0 AM0 N1 

B4 AM0 AM0 N2 

C1 AM0 AM0 AM0 

C2 AM0 AM0 N2 

C3 AM0 AM0 AM0 

C4 AM0 AM0 N1 

D1 AM0 AM0 N1 

D2 AM0 AM0 N1 

D3 AM0 AM0 AM0 

D4 AM0 AM0 N1 
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Mitigatie 47dB – SG170 

 

 

  

Windturbine Dag Avond Nacht 

A1 AM0 AM0 N2 

A2 AM0 AM0 N1 

A3 AM0 AM0 N3 

A4 AM0 AM0 AM0 

A5 AM0 AM0 AM0 

B1 AM0 AM0 N2 

B2 AM0 AM0 AM0 

B3 AM0 AM0 AM0 

B4 AM0 AM0 AM0 

C1 AM0 AM0 AM0 

C2 AM0 AM0 AM0 

C3 AM0 AM0 AM0 

C4 AM0 AM0 AM0 

D1 AM0 AM0 AM0 

D2 AM0 AM0 AM0 

D3 AM0 AM0 AM0 

D4 AM0 AM0 AM0 
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Mitigatie 45dB – V150 

 

  

Windturbine Dag Avond Nacht 

A1 Mode PO1 Mode PO1 Mode SO5 

A2 Mode PO1 Mode PO1 Mode SO4 

A3 Mode PO1 Mode PO1 Mode SO5 

A4 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

A5 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

B1 Mode PO1 Mode PO1 Mode SO5 

B2 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

B3 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

B4 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

C1 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

C2 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

C3 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

C4 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

D1 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

D2 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

D3 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

D4 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 
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Mitigatie 47dB – V150 

  Windturbine Dag Avond Nacht 

A1 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

A2 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

A3 Mode PO1 Mode PO1 Mode SO1 

A4 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

A5 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

B1 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

B2 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

B3 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

B4 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

C1 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

C2 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

C3 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

C4 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

D1 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

D2 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

D3 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 

D4 Mode PO1 Mode PO1 Mode PO1 
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Bijlage 7 Geluidcontour Lden V172 – 45dB – 47dB 

Alternatief A 

 
Alternatief B 
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Alternatief C 

  
 

Alternatief D 
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Bijlage 8 Geluidcontour Lden SG170 – 45dB – 47dB 

Alternatief A 

 
Alternatief B 
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Alternatief C 

 
Alternatief D 
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Bijlage 9 Geluidcontour Lden V150 – 45dB – 47dB  

Alternatief A 

 
 

Alternatief B 
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Alternatief C 
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Alternatief D 

 
 

 

 


